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den ASG-Brunnen bei Poltringen beeinflusst werden. Dabei handelt es sich um
Gebiete nordwestlich der geologischen Stérung mit Abtauchen des Oberen
Muschelkalks. In Richtung Pfaffingen (sudostlich der geologischen Storung mit
Abtauchen des Oberen Muschelkalks) wurde bereits bei der Inbetriebnahme der
ASG-Brunnen im Herbst 1967 durch einen Pumpversuch dieser Sachverhalt gepruft.
Damals wurden keine Absenkungen der Grundwasserstande festgestellt.

Baugrunderkundungen fur Bauvorhaben in der Nahe der Ammer im Umfeld der ASG-
Brunnen bei Poltringen ergaben aufgrund des schlechten Baugrunds (unabhangig
von Grundwasserstandsfragen) die Notwendigkeit von besonderen Vorkehrungen fur
die Grundung fir die setzungsfreie Abtragung von Gebaudelasten. Die nahe den
Brunnen bei Poltringen im Ammertal liegenden und in den letzten Jahren errichteten
Gebéaude sind folglich entsprechend gegriindet.

Ferner sei auch in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass die beabsichtigten
Antragsmengen fir die Grundwasserentnahme so konzipiert sind, dass im Hinblick
auf die Wirkungen des Vorhabens die Grundwasserentnahme im Ausgangszustand
der Grundwasserentnahme im Prognosezustand entspricht (siehe Kapitel 6.5).

7.13 Weitere Merkmale des Standorts

Wie bereits ausgefihrt, sind die beabsichtigten Antragsmengen fir die
Grundwasserentnahme so konzipiert, dass im Hinblick auf die Wirkungen des
Vorhabens die Grundwasserentnahme im Ausgangszustand der
Grundwasserentnahme im Prognosezustand entspricht (siehe Kapitel 6.5). Auf eine
detaillierte Darstellung nachfolgender Aspekte wird daher verzichtet:

e Auswirkungen auf bzw. durch die bestehenden Gewasserbenutzungen
e Auswirkungen auf die Landwirtschaft

e Auswirkungen auf bzw. durch Schadensfélle und Altstandorte

e Archéaologische Kulturdenkmale und Fundstellen

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-2 Unterlage 01: Erlauterungsbericht KOBUS UND PARTNER













































84

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den

Brunnen | und Il bei Poltringen |< U p

A831-2 Unterlage 01: Erlauterungsbericht KOBUS UND PARTNER



KOBUS UND PARTNER

Ingenieurgesellschaft
Prof. Kobus und Partner GmbH

Wilhelm-Haas-Str. 6
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

T +49(0)711 400 928-0
F +49(0)711 400 928-99
W  www.kobus-partner.com

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den
Brunnen | und Il bei Entringen sowie den Brunnen | und Il bei Poltringen

Unterlage 02: Plane und Flurstlicksverzeichnisse

Antragsteller:

Auftragsdatum:
Auftragsnummer:
Berichtsnummer:

Bearbeitung:

Zweckverband Wasserversorgung
Ammertal-Schénbuchgruppe

Daimlerstral3e 1
71088 Holzgerlingen

23./25.07.2021
A 831
A831-03

Dipl.-Ing. Bernhard Keim
Dipl-Geogr. Stefanie Ml

Leinfelden-Echterdingen, 12.03.2025

7 7L

Bernhard Keim

G, Hoie —

ler

Stefanie Miller



Verzeichnisse |

INHALT

ABBILDUNGSVERZEICHNIS ....ccooiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt Il
TABELLENVERZEICHNIS ..., 1]
L I N N AV oy 74 = [0 | 1 S \Y,
1 UDEISICNESIAGEPIAN ......ocvviiieieceeeie ettt 1
2 LGP AN .. 2
3 Plane zu VersorgungsSChEMA........ccoooeiii i 3
4 FIUrSTUCKSVEIZEICNNIS ... e eeeees 4
o R = o [0 [T g =] (U ] 0= o PSR 4
4.2  Verzeichnis der Brunnen-GrundstlcCKe.............coiiiiiiiiiiiiiiiiiine e 5

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-03 Unterlage 02: Plane und Flurstiicksverzeichnisse KOBUS UND PARTNER



Verzeichnisse 1]

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

entfallt

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den

Brunnen | und Il bei Poltringen |< U p

A831-03 Unterlage 02: Plane und Flurstiicksverzeichnisse KOBUS UND PARTNER



Verzeichnisse 1]

TABELLENVERZEICHNIS

entfallt

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den

Brunnen | und Il bei Poltringen |< U p

A831-03 Unterlage 02: Plane und Flurstiicksverzeichnisse KOBUS UND PARTNER



Verzeichnisse

PLANVERZEICHNIS

Plan-Nr.:

Plan-Nr.:
Plan-Nr.:
Plan-Nr.:
Plan-Nr.:

Plan-Nr.:
Plan-Nr.:
Plan-Nr.:
Plan-Nr.:

02_Plan_01_Ubersichtslageplan

02_Plan_02_Lageplan_Brunnen_Entringen_I|_und_lI
02_Plan_03_Lageplan_Brunnen_Entringen_I|_und_Il_Detalil
02_Plan_04_ Lageplan_Brunnen_Poltringen_I_und_lII
02_Plan_05_ Lageplan_Brunnen_Poltringen_1_und_II_Detail

02_Plan_06_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_|

02_Plan_07_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_lI
02_Plan_08_ Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_|
02_Plan_09_ Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_lI

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-03 Unterlage 02: Plane und Flurstiicksverzeichnisse

KOBUS UND PARTNER



1 Ubersichtslageplan

Die Lage der ASG-Brunnen Entringen | und Il sowie Poltringen | und Il kann dem
Ubersichtlageplan entnommen werden. Der Ubersichtslageplan ist nachfolgend,
getrennt durch ein Registerblatt, abgeheftet.

Siehe
Plan-Nr.: 02_Plan_01_Ubersichtslageplan
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2 Lageplane

Die Lage der ASG-Brunnen Entringen | und Il im Mal3stab 1:2.500 mit Darstellung
von Flursticken kann dem Lageplan enthommen werden. Der Lageplan ist
nachfolgend, getrennt durch ein Registerblatt, abgeheftet. Ein entsprechender
Lageplan fur die ASG-Brunnen Poltringen | und Il im Mal3stab 1:2.500 ist ebenfalls
beigefugt. Zusatzlich sind Detaillageplane fur die ASG-Brunnen Entringen | und I
sowie Poltringen | und Il im Maf3stab 1:1.000 mit Darstellung von Flursticken und
Flursticknummern beigeftigt.

Siehe:

Plan-Nr.: 02_Plan_02_Lageplan_Brunnen_Entringen_I_und_II
Plan-Nr.: 02_Plan_03_Lageplan_Brunnen_Entringen_| _und_II_Detail

Plan-Nr.: 02_Plan_04_Lageplan_Brunnen_Poltringen_|_und_lI
Plan-Nr.: 02_Plan_05_Lageplan_Brunnen_Poltringen_I_und_Il_Detall
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3 Plane zu Versorgungsschema

Fur die ASG-Brunnen Entringen | und Il sowie Poltringen | und Il werden RI-
Versorgungsschemata als Plane bereitgestellt, aus denen die drtlichen Verhaltnisse
an den Brunnenkopfen, die messtechnische Uberwachung der
Grundwasserentnahme und die Kontrolle im Prozessleitsystem in der Leitwarte
hervorgehen. Es handelt sich um Unterlagen aus der ASG-Betriebsdokumentation.

Siehe:

Plan-Nr.: 02_Plan_06_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_|

Plan-Nr.: 02_Plan_07_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_lII
Plan-Nr.: 02_Plan_08_Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_]
Plan-Nr.: 02_Plan_09 Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_II
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4  Flurstlcksverzeichnis
4.1 Lage der Brunnen

Die Lage der Brunnen (Koordinatenbezugssystem: UTM-32N, ETRS1989 (EPSG:
25832)) kann mit folgenden Kennwerten beschreiben werden:

Brunnen Entringen |

e Ostwert/Rechtswert (in Metern) 497295
e Nordwert/Hochwert (in Metern) 5376349

Flurstuck Nr: 2023
Gemarkung: Entringen
Landkreis: Tlbingen

Brunnen Entringen Il

e Ostwert/Rechtswert (in Metern) 497262
¢ Nordwert/Hochwert (in Metern) 5376294

Flurstick Nr: 2023
Gemarkung: Entringen
Landkreis: Tlbingen

Brunnen Poltringen |

e Ostwert/Rechtswert (in Metern) 496736
e Nordwert/Hochwert (in Metern) 5375415

Flurstick Nr: 350/5
Gemarkung: Poltringen
Landkreis: Tubingen

Brunnen Poltringen I

e Ostwert/Rechtswert (in Metern) 496850
e Nordwert/Hochwert (in Metern) 5375368

Flurstick Nr: 350/5
Gemarkung: Poltringen
Landkreis: Tubingen
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4.2 Verzeichnis der Brunnen-Grundsticke
Die ASG ist Eigentumer der Brunnen und der Brunnen-Grundstucke:

e Flurstiick Nr. 2023 (Gemarkung Entringen, Landkreis Tlbingen)
e Flurstiick Nr. 350/5 (Gemarkung Poltringen, Landkreis Tubingen)
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1 Fragestellung und Vorgehen

Der Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schonbuchgruppe (ASG) betreibt
mehrere Brunnen im Ammertal zwischen Herrenberg und Tiibingen sowie im Neckartal
bei Kiebingen. Dazu zahlen auch die ASG-Brunnen Entringen | und Il sowie
Poltringen | und 1.

Die Bewilligung fur die Grundwasserentnahme aus den ASG-Brunnen Entringen |
und Il sowie Poltringen | und Il vom 06.03.2003 gilt bis zum 31.12.2022. Das
Wasserrecht muss daher neu beantragt werden.

Parallel zur Ausarbeitung der Antragsunterlagen ergab sich ein Sanierungsbedarf des
antraggegenstandlichen Brunnen Poltringen Il. Nach Abschluss der Sanierung im
Februar 2025 ist der technisch einwandfreie Zustand des Brunnens Poltringen Il
wieder hergestellt. Damit liegen die Voraussetzungen fur eine Antragstellung und
behordliche Genehmigung vor. Zudem ist die Gemeinde Hildrizhausen seit Sommer
2024 neues Verbandsmitglied und muss bei den Betrachtungen zum kunftigen
Wasserbedarf mitberiicksichtigt werden.

Um die Wasserversorgung der Verbandsmitglieder auch zukiinftig sicherstellen zu
konnen, beantragt der  Zweckverband  Wasserversorgung  Ammertal-
Schonbuchgruppe eine wasserrechtliche Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser
(zum Zwecke der offentlichen Wasserversorgung) fur die Dauer von 30 Jahren aus
den bestehenden ASG-Brunnen Entringen I und Il sowie
Poltringen | und II.

Aufgabe der ASG ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser. Die
beantragte Grundwasserentnahme dient folglich der 6ffentlichen Wasserversorgung.

Vorliegende Unterlage 03 ,Wasserbilanzierung der Vorjahre und kinftiger
Wasserbedarf® dient der Erlauterung, dass die zur Bewilligung nachgesuchten
Entnahmemengen aus den ASG-Brunnen Entringen | und Il sowie Poltringen | und I
erforderlich sind, um die Versorgungsaufgabe der ASG auch kinftig erfullen zu
kénnen.
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Die entsprechenden Erlauterungen gliedern sich wie folgt:

Wichtige Begriffe und Abklrzungen
Wasseraufkommen der ASG und Verbandsstruktur

Ubersicht Wasser- und Bezugsrechte sowie Foérderleistung und nutzbares
Dargebot

Analyse des Wasseraufkommens und der Wasserabgabe in den vergangenen
Jahren

Klnftiger Wasserbedarf
Fazit - Abgleich kunftiger Wasserbedarf mit Wasser- und Bezugsrechten
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2 Wichtige Begriffe und Abkiirzungen

2.1 Begriffsdefinitionen

Fur die vorliegende Studie werden die nachfolgend beschriebenen Definitionen
verwendet. Diese Definitionen orientieren sich an den Begriffsbestimmungen in
Mutschmann / Stimmelmayr (2014). Zusatzlich werden die Besonderheiten erlautert,
die sich aus der ortlichen Situation im Bereich der 15 Verbandsmitglieder der ASG
(Zweckverband Ammertal-Schonbuch-Gruppe) ergeben.

Eigenbedarf: beim Eigenbedarf handelt es sich um die Wassermenge, die das
Wasserversorgungsunternehmen zum Zweck der Wasseraufbereitung benétigt. Bei
der ASG handelt es sich dabei um den Betrieb der Carix-Anlage.

Fremdwasser: als Fremdwasser wird das Wasser bezeichnet, das von anderen
Wasserversorgungsunternehmen (Bodenseewasserversorgung (BWYV), Stadtwerke
Rottenburg (Notfallverbund) bezogen wird.

Wasseraufkommen: das Wasseraufkommen eines Wasserversorgungsgebietes
kann sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und dem Bezug von anderen
Wasserversorgungsunternehmen zusammensetzen. Im Fall der ASG wird
Eigenwasser mit mehreren Brunnen aus den Kiesen des Neckar- und des Ammertals
gewonnen. Das Eigenwasser ist folglich Grundwasser. Ferner bezieht die ASG
Wasser von der Bodenseewasserversorgung (BWV), die ihr Wasser aus dem
Bodensee gewinnt. Die ASG betreibt ferner einen Notfallverbund mit den Stadtwerken
Rottenburg.

Wasserbedarf: beim Wasserbedarf handelt es sich um einen Planungs- oder
Prognosewert. Er beschreibt meist die voraussichtlich bendtigte Wassermenge, die
von einem Wasserversorgungsunternehmen kinftig geliefert werden muss. Die
ortlichen Verhéltnisse und denkbaren kinftigen Einflisse sind zu bericksichtigen.
Ublicherweise wird eine Wasserbedarfsprognose mit einem Zeithorizont versehen.

Wasserabgabe: bei der Wasserabgabe handelt es sich um die Wassermenge, die ein
Versorgungsunternehmen in das Rohrnetz einspeist.

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-4 Unterlage 03: Wasserbilanzierung der Vorjahre und kinftiger Wasserbedarf KOBUS UND PARTNER



Wasserverlust (inkl. nicht erfasster und somit nicht in Rechnung gestellter Abgaben):
als Wasserverlust wird die Differenz zwischen der Wasserabgabe (ins Rohrnetz
eingespeiste Wassermenge) und der Wasserabgabe an Letztverbraucher bezeichnet.
Der Wasserverlust in der Statistik der ASG setzt sich zusammen aus:

e ,echten”Verlusten, die z.B. durch Rohrbriche oder Undichtigkeiten im Rohrnetz
entstehen

e ,unechten® Verlusten, die z.B. aus Zahlerabweichungen und Schleichverlusten
entstehen

e nicht erfassten und somit nicht in Rechnung gestellten Abgaben (hauptsachlich
Reinigungen von Wasserbehaltern und Leitungsspilungen  sowie
untergeordnet Feuerwehribungen)

Taglicher Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser: Gangige Gro6R3e fur die Darstellung des
Wasserverbrauchs insbesondere als Vergleichsgrof3e. Die Berechnung erfolgt
Ublicherweise aus der Wasserabgabe an Letztverbraucher in Liter pro Tag und durch
Berucksichtigung der Einwohnerzahl. Eine entsprechende Gréf3e wird auch in DVGW
(2008) verwendet. Dort lautet die Bezeichnung durchschnittlicher Tagesverbrauch je
Einwohner.

Die Wasserabgabe der ASG als Gruppenwasserversorger wird nicht getrennt nach
Haushalten oder nach Gewerbe, Industrie und anderen GroR3verbrauchern ermittelt.
Der berechnete Pro-Kopf-Verbrauch fir die einzelnen Verbandsmitglieder ist in den
nachfolgenden Auswertungen aus methodischen Grinden nicht bereinigt, d.h. er
beinhaltet auch die Abgabe von Wasser an Gewerbe, Industrie und andere
Grol3verbraucher.

2.2 Abkurzungen und Einheiten

Allgemeine Abkirzungen

ASG Zweckverband Ammertal-Schénbuch-Gruppe

BaWwu Baden-Wirttemberg

BWV Zweckverband Bodenseewasserversorgung

DVGW  Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.
STALA  Statistisches Landesamt Baden-Wirttemberg

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-4 Unterlage 03: Wasserbilanzierung der Vorjahre und kinftiger Wasserbedarf KOBUS UND PARTNER



Einheiten

a Jahr

d Tag

E Einwohner/in

| Liter

m Meter

ms3 Kubikmeter
Mio. Million bzw. 106
S Sekunde
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3 Wasseraufkommen der ASG und Verbandsstruktur

3.1 Wasseraufkommen

Das Wasseraufkommen der ASG setzt sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und
dem Bezug von anderen Wasserversorgungsunternehmen zusammen. Das
Eigenwasser der ASG stammt aus mehreren Brunnen im Neckar- und Ammertal. Das
Eigenwasser ist folglich Grundwasser. Ferner bezieht die ASG Wasser von der
Bodenseewasserversorgung (BWV), die ihr Wasser aus dem Bodensee gewinnt. Die
ASG betreibt ferner einen Notfallverbund mit den Stadtwerken Rottenburg.

3.2 Verbandsstruktur

Der Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schonbuchgruppe (ASG) ist ein
Zweckverband im Sinne des Gesetzes Uber die kommunale Zusammenarbeit. Er
wurde am 20. Januar 1926 gegriindet. Die ASG zahltinsgesamt15 Verbandsmitglieder
in den Landkreisen Boblingen, Tubingen, Reutlingen und Esslingen:

e Gemeinde Altdorf

e Gemeinde Altenriet

e Gemeinde Ammerbuch

e Stadt Boblingen*

e Gemeinde Dettenhausen

e Gemeinde Hildrizhausen (Mitglied seit Juli 2024)*
e Stadt Holzgerlingen

e Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH*
e Gemeinde Schlaitdorf

e Gemeinde Schénaich

e Gemeinde Steinenbronn

e Stadtwerke Tubingen GmbH*

e Gemeinde Waldorfhéaslach

e Stadt Waldenbuch

e Gemeinde Weil im Schénbuch

(teilversorgte Verbandsmitglieder sind in dieser Aufzahlung mit einem * markiert)

Insgesamt werden durch die ASG uber 128.000 Einwohner versorgt.
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3.3 Versorgung der Verbandsmitglieder mit Eigenwasser und Bodenseewasser

Im Versorgungsgebiet der ASG treten hinsichtlich der Herkunft des Wassers drei
Regelfalle auf:

Versorgung einer Kommune mit Eigenwasser (ASG-Wasser)
Versorgung einer Kommune mit Bodenseewasser (BWV)

Versorgung einer Kommune mit Mischwasser (Eigenwasser/ASG-Wasser und
Bodenseewasser)

Dariiber hinaus kommt es zu drei Sonderfallen:

Boblingen: die Versorgung von Boblingen erfolgt je nach Lage im Stadtgebiet
mit Mischwasser (Eigenwasser/ASG-Wasser und Bodenseewasser) oder
ausschliel3lich Bodenseewasser

Unterjesingen: die Versorgung von Unterjesingen erfolgt je nach Lage im Ort
(Niederzone oder Hochzone) mit Eigenwasser/ASG-Wasser oder
ausschliel3lich Bodenseewasser

Hildrizhausen: die Versorgung von Hildrizhausen erfolgt je nach Lage im Ort mit
ASG-Mischwasser (Eigenwasser/ASG-Wasser und Bodenseewasser) oder mit
Eigenwasser der Gemeinde Hildrizhausen

Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 3.1 visualisiert.
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je nach Stadtgebiet
Mischwasser oder
Bodenseewasser

Bodenseewasser

ASG - Mischwasser olzgerlinge
mit Bodenseeewasser \mo,f 4

o a_—_
: N, ASG - Mischwasser (Hochzone)

Hirschau
ASG - Eigenwasser (Niederzone)

Kiebingen @ \

ASG - Eigenwasser

Abbildung 3.1: Versorgung der Verbandsmitglieder mit Eigenwasser und
Bodenseewasser (Bildquelle: ASG)
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4 Ubersicht Wasser- und Bezugsrechte sowie Forderleistung und nutzbares
Dargebot

Das Wasseraufkommen der ASG setzt sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und
dem Bezug von Wasser der BWV zusammen.

Bei der Gewinnung von Eigenwasser wird Grundwasser entnommen. Die
entsprechenden Wasserrechte sind in Kapitel 4.1.1 zusammengestellt. Das
Bezugsrecht der BWV st in 4.1.2 beschrieben. In Kapitel 4.2 wird auf die
Forderleistung und das nutzbare Dargebot eingegangen.

4.1 Wasser- und Bezugsrechte
4.1.1 Wasserrechte fur die Gewinnung von Eigenwasser

Der ASG stehen fur die zur Gewinnung von Eigenwasser betriebenen
Grundwasserentnahmen folgende gestaffelten Wasserechte zur Verfluigung:

Brunnen | bis Ill bei Altingen
(Entscheidung des Landratsamts Tubingen vom 26.03.2009)

e 65I/s
e 5.620 m3/Tag
e 1.000.000 m3/Jahr

Brunnen Breitenholz
(Entscheidung des Landratsamts Tubingen vom 03.07.2012)

e 60I/s
e 5.200 m3/Tag
e 1.000.000 m3/Jahr

Brunnen | bei Kiebingen
(aufrecht erhaltenes altes Recht)

e 3.630 m3/Tag
e 962.689 m3/Jahr
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Brunnen Il bis VI auf den Gemarkungen Rottenburg, Kiebingen und Hirschau
(Entscheidung des Landratsamts Tubingen vom 27.05.2004)

e 98 |/s maximale Entnahme (Leistung der Anlage)
e 5.873 m3 an 60 Spitzenverbrauchstagen

e 4.195m3/Tag

e 1.528.955 m3/Jahr

In Kiebingen ist eine Verteilung auf die einzelnen Brunnen festgelegt. Auf die
Darstellung dieser Spezifizierung wird hier verzichtet.

Brunnen | und Il bei Entringen sowie Brunnen | und Il bei Poltringen

(Gegenstand des Antrags)
Siehe Tabelle 4.1.

Tabelle 4.1: Antragsmengen fir die ASG-Brunnen Entringen | und Il sowie Poltringen

[ und Il

Staffelung Entnahmerate bzw.- volumen
Entringen lund Il Poltringen lund Il

Maximale E h

aximale Enthahmemenge 60 I/s 100 Ifs

Maximale Entnahme an bis zu

60 Spitzenverbrauchstagen pro

Jahr 4.000 7.500

[m3/Tag]

Maximale Tagesentnahme

[m3/Tag] 2.750 5.500

Maximale Jahresentnahme 602.250 1.606.000

[m3/Jahr] (entspricht 1.650 | (entspricht 4.400
ms3/Tag) m3/Tag)

4.1.2 Bezugsrechte Bodenseewasser

Die ASG ist Mitglied im Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV). Die
Wasserbezugsmenge von der BWV betréagt 103 I/s.
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4.1.3 Gesamtschau

Rechnet man die einzelnen Wasserrechte an den Brunnen von den Tages- bzw.
Jahreswerten in I/s um, erhalt man die in Tabelle 4.2 dargestellten Entnahmemengen
in I/s. Ferner sind auch das Bezugsrecht bei der BWV sowie die Summe aus Wasser-
und Bezugsrechten aufgefihrt. Der Notfallverbund mit Rottenburg ist bei der
Summenbildung nicht berticksichtigt. Dieser wirde die Summen um 10 I/s erh6hen.

Tabelle 4.2: Wasserechte fir Brunnen (umgerechnet in I/s) und Bezugsrecht

Fremdwasser
Wasserrechte/ Bezugsrecht

an 60 max. Tages- max. Jahres-

Wasseraufkommen ,
Spitzentagen entnahme entnahme

[I/s] [I/s] [I/s]
Brunnen Entringen 46 32 19
Brunnen Poltringen 87 64 51
Brunnen Kiebingen | 42 42 31
Brunnen Kiebingen II-VI 68 49 48
Ammerbuch-Breitenholz 60 60 32
Ammerbuch-Altingen I 65 65 32
Eigenwasser gesamt 368 312 213
Fremdwasser 103 103 103
Wasseraufkommen gesamt 471 415 316

(alle Zahlen gerundet auf den vollen Liter/Sekunde)

4.2 Forderleistung und nutzbares Dargebot

Bei der Bewirtschaftung der Brunnen muss das vorhandene Wasserrecht eingehalten
werden. Es sind jedoch auch technische und natirliche Faktoren zu betrachten;
insbesondere ob diese zu Limitierungen fihren kénnen.

Ein mdoglicher limitierender technischer Faktor ist die Hohe der Foérderleistung. So
hangt die Menge an forderbarem Eigenwasser aus den Brunnen im Neckartal und
Ammertal von der installierten Pumpenleistung ab. Zu den natirlichen Faktoren z&hlt
das nutzbare Dargebot in Abhangigkeit von den hydrologischen Bedingungen. In
trockenen Zeiten (niedriges naturliches Dargebot) steht weniger Wasser zur Verfligung
als in durchschnittich nassen (mittleres natlrliches Dargebot). Aus der
Wechselwirkung von Grundwasserstanden und Forderrate kann es zu weiteren
Limitierungen kommen. So sind Absenkungsbegrenzungen zu beachten (keine
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Absenkungen der Wasserstande unterhalb der Brunnen-Filter), um der
Brunnenalterung entgegenzuwirken.

Zu beachten ist auch, dass bei den Brunnen in Altingen nur der Brunnen 1l betrieben
wird, da Brunnen | und Il mikrobielle Auffalligkeiten aufweisen und ohne eine geeignete
Aufbereitung nicht nutzbar sind.

In der nachfolgenden Tabelle 4.3 sind die Wasser- und Bezugsrechte (fur maximale
Jahresentnahme und maximale Entnahme an 60 Spitzentagen getrennt) fur das
Eigenwasser und das Fremdwasser aufgezeigt. Auch die Forderleistung und das
mittlere sowie das niedrige nutzbare Dargebot sind aufgelistet.

Das Bezugsrecht bei der BWV betragt 103 I/'s und wurde in den letzten Jahren fast
vollstandig in Anspruch genommen. Diese maximale Wasserbezugsmenge kann nur
abgenommen werden, wenn die technische Leistung fir diese Wassermenge
ausgerichtet ist. Durch technische Umstellungen in den letzten Jahren ist die
Ausschopfung der BWV-Quote gewahrleistet.

Aus der Gegenuberstellung in Tabelle 4.3 wird deutlich, dass die Forderleistungen
ausreichen, um die Wasserrechte fiir die maximale Jahresentnahme abzudecken. Die
maximale Entnahme an 60 Spitzentagen kann durch die aktuell installierten
Forderleistungen nur nahezu erreicht werden. Um dies vollstandig zu erreichen, sind
in den nachsten Jahren Brunnensanierungen und Aktualisierungen in der
Pumpentechnik vorgesehen.

Das gemald den Betriebserfahrungen abgeschétzte mittlere nutzbare Dargebot an
Eigenwasser belauft sich in durchschnittlichen Jahren auf 319 I/s. Als zusatzliches
Szenario (bei niedrigem natirlichem Dargebot) wird als minimal nutzbares Dargebot
an Eigenwasser ein Wert von 252 I/s angenommen. Dabei handelt es sich um eine
Extrembetrachtung. Es ist zu erkennen, dass das gemal3 den Betriebserfahrungen
abgeschétzte mittlere nutzbare Dargebot grof3er ist als die Wasserrechte fur
Eigenwasser bezogen auf die maximale Jahresentnahme. Dies belegt eine aufs Jahr
ausgerichtete naturliche Deckung der ASG-Wasserrechte.

Bei Zusammentreffen von Spitzenbedarf und in hydrologisch bedingt trockenen Zeiten
ist das mittlere nutzbare Dargebot und das als Szenario angesetzte minimal nutzbare
Dargebot zu gering, um die maximale Enthahme an 60 Spitzentagen zu decken. Um
in derartigen Spitzenbedarfssituationen dennoch méglichst hohe Tagesentnahmen zu
ermdglichen, hat die ASG ein Bewirtschaftungsregime eingefihrt, um die auf tiefe
Grundwasserstande empfindlichen Brunnen vorsorglich zu schonen und die Vorrate
nicht bereits vor verbrauchsreichen Zeiten abzuwirtschaften.
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Tabelle 4.3: Zusammenfassung von Wasser- bzw. Bezugsrecht, Forderleistung sowie
nutzbarem Dargebot

Eigenwasser BWV Summe

Wasserrecht bzw. Bezugsrecht
(max. Jahresentnahme) 213 103 316
[I/s]

Wasserrecht bzw. Bezugsrecht
(max. Entnahme an 60 Spitzentagen) 368 103 471
[I/s]

Forderleistung

[I/s]

Mittleres nutzbares Dargebot
(abgeschatzt aus Betriebserfahrung) 319 103 422
[I/s]

Szenario fur minimal nutzbares
Dargebot (Extrembetrachtung) 252 103 355
[I/s]

336 103 439
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5 Analyse des Wasseraufkommens und der Wasserabgabe in den
vergangenen Jahren

5.1 Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung des Wasseraufkommens

Das Wasseraufkommen der ASG setzt sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und
dem Bezug von anderen Wasserversorgungsunternehmen zusammen. Die zeitliche
Entwicklung der Eigenwasserforderung fur die Jahre 2013 bis 2024 ist in der
Abbildung 5.1 zu erkennen. Die Eigenwasserforderung schwankt in diesen Jahren
zwischen 4,1 und ca. 5,0 Mio. m3. Die niedrige Eigenwasserférderung von 4,3 Mio. m3
im Jahr 2016 ist dem Umbau und der Optimierung der Carix-Anlage geschuldet. Im
Jahr 2016 war der Eigenbedarf fir die Aufbereitung niedriger. In den letzten Jahren ist
die Eigenfoérderung ricklaufig und erreicht 2023 ein Minimum von ca. 4,1 Mio. m3.
2024 wurde wieder etwas mehr Eigenwasser geftrdert, da durch den Umbau im
Wasserwerk Rottenburg mehr Wasser nach Rottenburg geliefert wurde.

Eigenforderungin den Jahren 2013 bis 2024
6.0

5.0

[=]

4
3

0.0 | | | ‘ | | | | | ‘ ‘ ‘

1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

o

Eigenférderung [in Mio. m?]
N
=

=

Abbildung 5.1: Zeitliche Entwicklung der Eigenwasserforderung zwischen 2013 und
2024 (Datengrundlage: ASG)
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Die Wasserrechte fur die im Ammertal gelegenen Brunnen Entringen | und Il sowie
Poltringen | und Il laufen aus und mussen neu beantragt werden. Aus diesem Grund
werden diese Brunnen im Folgenden genauer betrachtet. In Abbildung 5.2 ist die
zeitliche Entwicklung der Eigenwasserférderung der einzelnen Brunnen dargestellt.
Der Brunnen Entringen | wurde wegen Sanierung erst ab 2018 wieder in Betrieb
genommen. Der Brunnen Poltringen Il wurde 2024/ 2025 saniert.

Eigenwasserforderungan den Brunnen Entringen und Poltringen
fiir die Jahre 2013 bis 2024
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Abbildung 5.2: Entwicklung der Eigenwasserforderung fir die ASG-Brunnen
Entringen | und Il sowie Poltringen | und Il fur die Jahre 2013 bis 2024
(Datengrundlage: ASG)
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Abbildung 5.3: Dauerlinien fur die Entnahme der Brunnen | und Il bei Entringen sowie
Brunnen | und Il bei Poltringen durch die ASG in den vergangenen
Jahren (summarisch Uber alle vier Brunnen) (Datengrundlage: ASG)

Abbildung 5.3 zeigt die sogenannten Dauerlinien fur die Entnahmen an den 4 Brunnen
in den vergangenen Jahren. Die Dauerlinien der einzelnen Brunnen sind in
Unterlage 01, Kapitel 6.3 zu finden.

In Abbildung 5.4 ist die zeitliche Entwicklung des Fremdwasserbezugs (BWV und
Stadtwerke Rottenburg) zwischen 2013 und 2024 dargestellt. Der Fremdwasserbezug
ist innerhalb dieser Jahre von ca. 2,5 Mio. m® auf 3,1 Mio. m3 angestiegen. Dieser
erhohte Fremdwasserbezug der letzten Jahre ist eine Folge der Umstellung der
Betriebsstrategie  hinsichtlich  der  vollstdndigen  Auslastung der BWV-
Beteiligungsquote und der vorsorglichen Schonung des Eigenwassers.
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Fremdwasserbezugfiir die Jahre 2013 bis 2024
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Abbildung 5.4: Zeitliche Entwicklung des Fremdwasserbezugs zwischen 2013 und
2024 (Datengrundlage: ASG)

5.2 Wasserabgabe
5.2.1 Zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe

In Abbildung 5.5 ist die zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe seit dem Jahr 2000
dargestellt. In den Jahren zwischen 2000 und 2002 liegt die Wasserabgabe bei
ca. 6,6 Mio. m3. In den Jahren zwischen 2003 und 2007 liegt die Wasserabgabe héher
und erreicht Werte zwischen 6,7 und 6,9 Mio. m3. Im Jahr 2008 lag die Wasserabgabe
mit 6,15 Mio. m3 auf einem sehr niedrigen Niveau. Seit 2009 steigt die Wasserabgabe
tendenziell immer weiter an und Ubersteigt die 7 Mio. m3-Marke im Jahr 2020. In den
letzten Jahren ist die Wasserabgabe wieder ricklaufig und erreicht 2024 einen Wert
von ca. 6,7 Mio. m3.
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Entwicklung der Wasserabgabe seit dem Jahr 2000
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Abbildung 5.5: Zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe ab 2000 (Datengrundlage:
ASG)

5.2.2 Zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe pro Verbandsmitglied

In der nachfolgenden Tabelle 5.1 ist die jahrliche Auslastung der einzelnen
Verbandsmitglieder der ASG dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die einzelnen
Verbandsmitglieder das bestehende Bezugsrecht im Jahresdurchschnitt nicht
ausschopfen. Diese Aussage bezieht sich auf den Jahresdurchschnitt — es sind in
dieser Auswertung noch keine Tagesmaxima in heillen Sommern bertcksichtigt.
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Tabelle 5.1: Auslastung der Verbandsmitglieder zwischen 2000 und 2024

DG Auslastung zwischen 2000 und 2024 [I/s]
. Niedrigste Hochste Mittlere
Verbandsmitglied recht
[lis] Jahres- Jahres- Jahres-
auslastung | auslastung auslastung

Altdorf 13 6,2 7,9 7,0
Altenriet 5 2,5 3,1 2,8
Ammerbuch 35 17,1 19,4 18,2
Boblingen 112 49,7 62,9 55,7
Dettenhausen 16 7,3 8,3 7,9
Hildrizhausen** 0,8 2,5 2,2
Holzgerlingen 39 19,7 27,4 22,7
Rottenburg* 20 8,3 13,0 10,6
Schlaitdorf 5 2,0 2,9 2,5
Schoénaich 30 15,0 19,6 16,8
Steinenbronn 17 8,9 11,3 9,9
Tlbingen 28 13,0 16,0 14,3
Walddorfhaslach 16 6,6 8,5 7,5
Waldenbuch 34 14,8 19,7 16,9
Weill i.S. 30 14,1 16,0 15,3
gesamt 400 186,0 238,5 210,3

* Rottenburg ohne Notfallverbund
** abgeschatzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen)

5.2.3 Taglicher Pro-Kopf-Verbrauch

Nach der Statistik des STALA liegt der tagliche Pro-Kopf-Verbrauch auf Bundesebene
(128 I/(E*d) im Jahr 2019) etwas hoher als in Baden-Wurttemberg (125 I/(E*d) im Jahr
2019). Die Zahlen des STALA liegen 2022 fir den taglichen Pro-Kopf-Verbrauch
immer noch in derselben GréRenordnung (Bundesebene: 128 l/(E*d), Baden-
Wirttemberg: 123 I/(E*d). Fur das Jahr 2022 liegt die auf Pro-Kopf umgerechnete
Netzeinspeisung der Verbandsmitglieder der ASG mit durchschnittlich ca. 140 I/(E*d)
Uber dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Fur die weitere Auswertung wurde das
Jahr 2020 herangezogen, da es das Jahr mit der hochsten Auslastung war. Die auf
Pro-Kopf umgerechnete Netzeinspeisung im Jahr 2020 fir die Verbandsmitglieder der
ASG ist in Tabelle 5.2 zusammengestellt. Er liegt mit durchschnittlich ca. 148 I/(E*d)
Uber dem Landes- und Bundesdurchschnitt und ist noch unbereinigt. Der Unterschied
l&sst sich daher methodisch erklaren. So ist der Verbrauch fur Gewerbe, Industrie und
andere Grol3verbraucher in den Zahlen der ASG (Gruppenwasserversorger) nicht
herausgerechnet. Die Stadte Boblingen, Holzgerlingen und Waldenbuch haben
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methodisch bedingt einen deutlich erhdhten rechnerischen taglichen Pro-Kopf-
Verbrauch. Dieser wird durch anséssige Gewerbeunternehmen und eine Sportanlage
hervorgerufen. Zu beachten ist, dass bei den Angaben in Tabelle 5.2 bei den
teilversorgten Verbandsmitgliedern (Boblingen, Rottenburg und Tubingen) nur die
Einwohner bericksichtigt wurden, die in den von der ASG versorgten Gebieten
wohnen. Fur die Berechnung des kinftigen Wasserbedarfs wird das Bezugsjahr 2020
herangezogen, da in diesem Jahr die abgenommene Wassermenge mit tiber 7 Mio. m3
am hochsten war.
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Tabelle 5.2: Taglicher Pro-Kopf-Verbrauch fur das Jahr 2020

EW Abgenommene auf Pro-Kopf
umgerechnete
Verbandsmitglied Lan_d- Stand Wassermenge Netzein-
kreis 2020, 2020 [m3/a] ST
STALA) (/d*EW]
Altdorf BB 4585 240918 143,96
Altenriet ES 2001 97684 133,75
Ammerbuch TU 11274 613262 149,03
Boblingen BB 23585* 1708207 198,43*
Dettenhausen TU 5416 261597 132,33
Holzgerlingen BB 13258 862536 178,24*
Rottenburg BB 7764* 368105 129,90
Schlaitdorf ES 1957 82626 115,67
Schoénaich BB 10795 617672 156,76
Steinenbronn BB 6428 356469 151,93
Tlbingen TU 9791* 477842 133,71
Walddorfhaslach RT 5309 251453 129,76
Waldenbuch BB 8748 583127 182,63*
Weil im Schdnbuch BB 9994 503619 138,06

blau*: sehr hoher taglicher Pro-Kopf-Verbrauch (umgerechnet aus Netzeinspeisung)
* bei Spalte EW: nur Teilversorgung durch die ASG (Bdblingen, Rottenburg, Tubingen)
** Netzeinspeisung mit Gewerbe, Industrie und anderen Grol3verbrauchern sowie Wasserverlusten

5.2.4 Wasserverluste und Eigenbedarf

Anhand von Auswertungen der ASG fur die Jahre 2013 bis 2024 lassen sich die in
Abbildung 5.6 dargestellten Wasserverluste (graue Linie) herauslesen. Die
Wasserverluste liegen meist unter 2 % des gesamten Wasseraufkommens. Der etwas
erhohte Wasserverlust im Jahr 2020 ist ein einmaliger Ausreil3er. Fir dieses Jahr sind
keine besonderen Vorkommnisse bekannt, die den erh6hten Wasserverlust erklaren
wurden. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Ausreif3er durch Messdifferenzen
bzw. Messunsicherheiten bedingt ist. Die prozentuale Wassermenge fir den
Eigenbedarf der Carix-Anlage ist als orangene Linie dargestellt. Durch den Umbau und
die Optimierung der Carix-Anlage im Jahr 2016 erfolgte ein Rickgang von 9 auf
ca. 7 % des Wasseraufkommens. Die Wasserabgabe (blaue Saulen) macht ca. 90 %
des gesamten Wasseraufkommens aus.
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Wasserabgabe, Eigenbedarf und Wasserverluste fiir die Jahre 2013 bis 2024
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Abbildung 5.6: Wasserabgabe, Eigenbedarf und Wasserverlust fur die Jahre 2013 bis
2024 (Datengrundlage: ASG)

5.2.5 Notfallverbund

Die ASG betreibt einen Notfallverbund mit den Stadtwerken Rottenburg. Dieser wurde
zuletzt im Jahr 2016 in Anspruch genommen, da in diesem Jahr die Carix-Anlage der
ASG optimiert wurde. In diesem Jahr wurden Uber die Stadtwerke Rottenburg
ca. 141.000 m3 Fremdwasser bezogen. Das entspricht einem Anteil von ca. 2 % des
Gesamtwasseraufkommens.
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5.2.6 Auswertung zu den Bezugsrechten der Verbandsmitglieder an
Spitzenbedarfstagen

Da fir die einzelnen Verbandsmitglieder der Jahresverbrauch bekannt ist, kann ein
dazugehdriger Spitzenbedarf errechnet werden. Hierfir wurde der mittlere
Jahresverbrauch pro Verbandsmitglied in einen mittleren Tagesbedarf umgerechnet
und mit nachfolgender Formel (siehe DVGW-Arbeitsblatt W410, S. 14) der
Spitzenbedarf berechnet:

Eiir den Spitzentagesbadarf gilt:
lD‘::Irr'a‘:c . f-'.‘. * D:I':n
Dabei ist

f,=3,9x E*™

Der Spitzentagesbedarf (Qdmax) errechnet sich aus dem mittleren Tagesbedarf (Qdm),
der mit dem Spitzenfaktor (fa) multipliziert wird. Dieser Spitzenfaktor ist abh&ngig von
der Einwohnerzahl (siehe Tabelle 5.2). Der rechnerisch abgeschatzte
Tagesspitzenbedarf (siehe Tabelle 5.3) liegt nach dem DVGW-Arbeitsblatt W410 bei
ungefahr dem doppelten mittleren jahrlichen Auslastungswert. In Summe sind das
ca. 406 I/s. Die rechnerische Abschéatzung des Spitzentagesbedarfs stimmt mit der
Hohe der aktuellen Bezugsrechte der Verbandsmitglieder Uberein.
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Tabelle 5.3: Auslastung und Berechnung des Spitzentagesbedarfs der
Verbandsmitglieder

Altdorf 13 7,0 2,1 14,7
Altenriet 5 2,8 2,2 6,2

Ammerbuch 35 18,2 1,9 34,6
Bdblingen* 112 55,7 1,8 100,3
Dettenhausen 16 7,9 2,0 15,8
Hildrizhausen* ** 2,2 2,1 %** 4,6

Holzgerlingen 39 22,7 1,9 43,1
Rottenburg* 20 10,6 2,0 21,2
Schlaitdorf 5 2,5 2,2 55

Schdénaich 30 16,8 1,9 31,9
Steinenbronn 17 9,9 2,0 19,8
Tdbingen* 28 14,3 2,0 28,6
Walddorfhaslach 16 7,5 2,0 15,0
Waldenbuch 34 16,9 2,0 33,8
Well i.S. 30 15,3 2,0 30,6
Gesamt 400 210,3 405,7

*: teilversorgte Verbandsmitglieder
** abgeschatzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen)
*** abgeschéatzt (Annahme Spitzenfaktor ahnlich wie Altdorf)
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6 Kinftiger Wasserbedarf

Der kunftige Wasserbedarf wird zuerst fr Jahre mit mittlerer und hoher Auslastung fur
Verbraucher ohne und mit Wohnbezug berechnet. Die Differenzierung fur Verbraucher
ohne und mit Wohnbezug wird vorgenommen, da sich die kiinftige Entwicklung deren
Bedarfs unterschiedlich entwickeln kann. Zu den Verbrauchern ohne Wohnbezug
zahlen z.B. Sportanlagen mit Bewasserung sowie ansassige Unternehmen mit hohem
Wasserbedarf (wie z.B. Waschereien, ...). Es wird bei der Berechnung des kiinftigen
Wasserbedarfs von einem gleichzeitig auftretenden Abnahmeverhalten, insbesondere
an Spitzenbedarfstagen, ausgegangen.

Danach erfolgt eine Berechnung des kiinftigen Wasserbedarfs fir Tage mit einer
Spitzenentnahme. AnschlieBend erfolgt eine Gesamtschau fur den kinftigen
Wasserbedarf bis in 30 Jahren in einem separaten Kapitel.

6.1 Kilnftiger Wasserbedarf flr ein Jahr mit mittlerer und hoher Auslastung
6.1.1 Berechnung kunftiger Bedarf fir Verbrauchern ohne Wohnbezug

Das Wachstum von Verbrauchern ohne Wohnbezug und von Verbrauchern mit
Wohnbezug wird differenziert ermittelt. Dazu wird Gber die Differenz zum auf Pro-Kopf
umgerechnete  Netzeinspeisung der einzelnen  Verbandsmitglieder zum
durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch in Baden-Wirttemberg (ca. 125 I/d*EW) ein
rechnerischer Verbrauch fur die Verbrauchern ohne Wohnbezug abgeschatzt (siehe
Tabelle 6.1). Da der Pro-Kopf-Verbrauch in der Einheit I/d*EW angegeben ist, wird der
abgeschatzte Wasserbedarf fur diese Verbraucher erst in dieser Einheit als Differenz
angegeben und in der letzten Spalte umgerechnet auf I/s. Anhand dieser Berechnung
wird ein Wasserbedarf fur Verbraucher ohne Wohnbezug von ca. 48 I/s errechnet. Fir
das im Sommer 2024 hinzugekommene Verbandsmitglied Hildrizhausen ist keine
Differenzierung in Verbraucher ohne Wohnbezug anzunehmen. Es wird nur eine
summarische Betrachtung des kinftigen Bedarfs flr Verbraucher mit Wohnbezug
vorgenommen.
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Tabelle 6.1: Berechnung eines abgeschéatzten Wasserbedarfs fur Verbraucher ohne
Wohnbezug (Stand 2020)

Abge- Abge-
S Erelias schatzter schatzter
umgerechnete Wasser: . yasser- ’
Verbandsmitglied | Netzein- bedarf fur | bedarf fur
. " Pro-Kopf- | Verbraucher | Verbraucher
speisung
[/G*EW] Verbr.auch ohne ohne
BawWi Wohnbezug | Wohnbezug
[I/d*EW] [I/d*EW] [I/s]
Altdorf 1440 125,0 19,0 1,0
Altenriet 133,7 125,0 8,7 0,2
Ammerbuch 149,0 125,0 24,0 3,1
Boblingen* 198,4 125,0 73,4 20,0
Dettenhausen 132,3 125,0 7,3 0,5
Holzgerlingen 178,2 125,0 53,2 8,2
Rottenburg* 129,9 125,0 4,9 0,4
Schlaitdorf 115,7 125,0 0,0 0,0
Schonaich 156,8 125,0 31,8 4,0
Steinenbronn 1519 125,0 26,9 2,0
Tdbingen* 133,7 125,0 8,7 1,0
Walddorfhaslach 129,8 125,0 4,8 0,3
Waldenbuch 182,6 125,0 57,6 5,8
Weil im Schénbuch 138,1 125,0 13,1 15
Gesamt 3334 48,0

*: teilversorgte Verbandsmitglieder
** Netzeinspeisung mit Gewerbe, Industrie und anderen Grof3verbrauchern sowie Wasserverlusten

In Tabelle 6.2 erfolgt eine Prognose fiir den abgeschatzten Wasserverbrauch fir
Verbraucher ohne Wohnbezug. Es wurde zum einen ein Wachstum von 2 % sowie
3 % pro Jahr Uber 30 Jahre berechnet. Ein angenommenes Wachstum von 2 % pro
Jahr Uber 30 Jahre ergibt einen Mehrbedarf an Wasser von 39,8I/s. Ein
angenommenes Wachstum von 3 % pro Jahr Giber 30 Jahre fiihrt zu einem Mehrbedarf
von 69,4 I/s. Daraus wird deutlich, dass typische Wachstumsraten Uberschlagig zu
einer Verdoppelung des abgeschatzten Wasserverbrauchs fir Verbraucher ohne
Wohnbezug bis in 30 Jahren fihren kdnnen. Diese Verdoppelung wird nachfolgend fur
die Prognosen angesetzt. Bei einem Wachstum der Verbraucher mit hoher
Jahresabgabe ohne Wohnbezug um den Faktor 2 kommt es zu einem kunftigen
Mehrbedarf an Wasser von 49,0 |/s gegenluber dem derzeitigen Wert bzw. insgesamt
97,0 I/s in 30 Jahren.
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Tabelle 6.2: Prognose eines kunftigen Wasserbedarfs fir Verbraucher ohne

Wohnbezug
Abge-
3;::;?? Wachstum Wachstum Wachstum
.| 2% pro Jahr | 3% pro Jahr | Faktor 2
o bedarf  fur |, . . . ..
Verbandsmitglied Verbraucher bis in bis in bis in
30 Jahren 30 Jahren 30 Jahren

ohne [l/s] [l/s] [I/s]

Wohnbezug

[I/s]
Altdorf 1,0 1,8 2,4 2,0
Altenriet 0,2 0,4 0,5 0,4
Ammerbuch 3,1 5,6 7,5 6,2
Boblingen* 20,0 36,2 48,5 40,0
Dettenhausen 0,5 0,9 1,2 1,0
Holzgerlingen 8,2 14,9 19,9 16,4
Rottenburg* 0,4 0,7 1,0 0,8
Schlaitdorf 0,0 1,0 1,0 1,0
Schoénaich 4,0 7,2 9,7 8,0
Steinenbronn 2,0 3,6 4,9 4,0
Tlbingen* 1,0 1,8 2,4 2,0
Walddorfhaslach 0,3 0,5 0,7 0,6
Waldenbuch 5,8 10,5 14,1 11,6
Weil im Schdénbuch 1,5 2,7 3,6 3,0
gesamt 48,0 87,8 117,4 97,0

*: teilversorgte Verbandsmitglieder

6.1.2 Berechnung kunftiger Bedarf fur Verbraucher mit Wohnbezug

Die ASG zahlt seit 2024 insgesamt 15 Verbandsmitglieder (Hildrizhausen wird erst seit
Juli 2024 mit Trinkwasser versorgt) in den Landkreisen Boblingen, Tibingen,
Reutlingen und Esslingen. Die Bevdlkerungsvorausrechnungen fur die vier Landkreise
reichen beim STALA nur bis ins Jahr 2040. Fir bis in 30 Jahren (Ende des beantragten
Wasserrechts) wurde durch Extrapolation ein Wachstum von 1,5 % angenommen
(siehe Tabelle 6.3). Insgesamt ergibt sich fur das Wachstum der Bevdlkerung mit
Extrapolation auf 30 Jahre ein Wert zwischen 4 und 6 %. Fur die weiteren
Berechnungen werden 6 % verwendet.
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Tabelle 6.3: Bevolkerungsprognose bis 2040 und Extrapolation auf 30 Jahre

Veradnderung Extra- Verénslerung der

Landkreis Bevolkerung der polation (Z?r\fliﬁr:::(?

(STALA) Bevolkerung auf 30 Extrapolatior;

(STALA) Jahre auf 30 Jahre

2020 2020-2040

Anzahl % % %
Boblingen 392.898 3,5 1,5 5,0
Esslingen 533.617 2,8 1,5 4,3
Reutlingen 287.497 2,5 1,5 4.0
Tlbingen 228.471 4.4 1,5 5,9

Hinsichtlich der Wasserversorgung fur Verbraucher mit Wohnbezug werden
nachfolgend zwei Versorgungssituationen betrachtet:

e Jahr mit mittlerer Auslastung (basierend auf Mittelwert zwischen 2000 und
2024)

e Jahr mit hoher Auslastung (basierend auf hoéchstem Wert zwischen 2000 und
2024)

Berechnung kunftiger Bedarf fur ein Jahr mit mittlerer Auslastung

Zuerst erfolgt die Berechnung fir ein Jahr mit mittlerer Auslastung. Der aktuelle
Wasserbedarf fur Verbraucher mit Wohnbezug errechnet sich Uber die Differenz von
der mittleren Jahresauslastung (siehe Tabelle 5.1) und dem abgeschatzten
Wasserbedarf fur Verbraucher ohne Wohnbezug (siehe Tabelle 6.2). Setzt man fur die
Berechnung des kinftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren ein Bevilkerungswachstum
von 6 % an, ergibt sich der in Tabelle 6.4 dargestellte kiinftige Wasserbedarf bis in
30 Jahren fur Verbraucher mit Wohnbezug. Dieser liegt in der Summe 9,7 /s Giber dem
aktuellen Bedarf fur ein Jahr mit mittlerer Auslastung.
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Tabelle 6.4: Kinftiger Wasserbedarf fir ein Jahr mit mittlerer Auslastung fir
Verbraucher mit Wohnbezug

kinftiger Wasserbedarf
aktueller Wasserbedarf u '9 :
. .| fur Verbraucher mit
fur Verbraucher mit . :
. Wohnbezug bis in
Verbandsmitglied Wohnbezug .
. 30 Jahren (bei einem
(Mittelwert 2000-2024)
[l/s] Wachstum von 6 %)
[1/s]
Altdorf 6,0 6,4
Altenriet 2,6 2,8
Ammerbuch 15,1 16,0
Boblingen* 35,7 37,8
Dettenhausen 7.4 7.8
Hildrizhausen* ** 2,2 2,3
Holzgerlingen 14,5 15,4
Rottenburg* 10,2 10,8
Schlaitdorf 2,5 2,7
Schoénaich 12,8 13,6
Steinenbronn 7,9 8,4
Tldbingen* 13,3 141
Walddorfhaslach 7,2 7,6
Waldenbuch 111 11,8
Weil im Schdnbuch 13,8 14,6
gesamt 162,3 172,1

*: teilversorgte Verbandsmitglieder
** abgeschatzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen)

Berechnung kunftiger Bedarf fur ein Jahr mit hoher Auslastung

Als néachstes wurde ein Jahr mit hoher Auslastung betrachtet. Der aktuelle
Wasserbedarf fur Verbraucher mit Wohnbezug errechnet sich Uber die Differenz von
der hochsten Jahresauslastung (siehe Tabelle 5.1) und dem abgeschéatzten
Wasserbedarf fur Verbraucher ohne Wohnbezug (siehe Tabelle 6.2). Setzt man fir die
Berechnung des  kunftigen  Wasserbedarfs  bis in  30Jahren ein
Bevdlkerungswachstum von 6 % an, ergibt sich der in Tabelle 6.5 dargestellte kiinftige
Wasserbedarf fur Verbraucher mit Wohnbezug. Fir bis in 30 Jahren erhalt man einen
Wasserbedarf fur ein Jahr mit hoher Auslastung in Héhe von 202,2 I/s. Das entspricht
einem Plus von 11,7 I/s.
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Tabelle 6.5: Kiuinftiger Wasserbedarf fur ein Jahr mit hoher Auslastung fur Verbraucher

mit Wohnbezug
aktueller Wasserbedarf | kiinftiger Wasserbedarf
fur Verbraucher mit | far Verbraucher mit
o Wohnbezug Wohnbezug bis in
Verbandsmitglied (héchster Wert 2000- | 30 Jahren (bei einem
2024) Wachstum von 6 %)
[I/s] [I/s]
Altdorf 6,9 7,3
Altenriet 2,9 3,1
Ammerbuch 16,3 17,3
Bdblingen* 42,9 45,5
Dettenhausen 7,8 8,3
Hildrizhausen* ** 2,5 2,7
Holzgerlingen 19,2 20,4
Rottenburg* 12,6 13,4
Schlaitdorf 2,9 3,1
Schonaich 15,6 16,5
Steinenbronn 9,3 9,9
Tlbingen* 15,0 15,9
Walddorfhaslach 8,2 8,7
Waldenbuch 13,9 14,7
Weil im Schdnbuch 14,5 15,4
gesamt 190,5 202,2

*: teilversorgte Verbandsmitglieder
** abgeschatzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen)

6.2 Kilnftiger Wasserbedarf fir Tage mit Spitzenentnahme
6.2.1 Darstellung auf Grundlage der Beteiligungsquote

Nach aktueller Beschlusslage der Verbandsversammlung der ASG erfolgte eine
Anpassung der Bezugsrechte und eine Regelung bei Uberschreitungen bzw. Erwerb
von Bezugsrechten in Bezug auf den kinftigen Wasserbedarf. Dabei wurde die
einzuhaltende Beteiligungsquote der Mitglieder der ASG von Monatswerten auf
Tagesspitzenwerte umgestellt. In der nachfolgenden Tabelle 6.6 ist der geplante Stand
der Bezugsrechte (Spalte  kinftige Bezugsrechte’) mit aufgenommen worden. Das
Verbandsmitglied Hildrizhausen (ab Juli 2024) wurde mit einer Teilversorgung von 5 I/s
beim kunftigen Wasserbedarf mitberticksichtigt. Ferner ist eine zur Gewahrleistung der
Versorgungssicherheit und Erhéhung der Planungssicherheit erforderliche Poolmenge
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von 151/s vorgesehen, die sich aus nicht genutzten Bezugsmengen der
Verbandsmitgliedern zusammensetzt. Diese Poolmenge kann fur Unvorhergesehenes
oder fur kurzfristigen Mehrbedarf genutzt werden. Die Summe aus den kinftigen
Bezugsrechten in Hohe von 400 I/s kann als Anhaltswert fir den kunftigen
Spitzentagesbedarf herangezogen werden. Der rechnerisch abgeschatzte
Spitzentagesbedarf liegt geringfuigig hoher als die kunftigen Bezugsrechte.

Tabelle 6.6: Anpassung der kinftigen Bezugsrechte auf 400 I/s

aktuelles Rechnerisch e
. kinftige
Verbandsmitglied Bezugs- gbgeschatzter Bezugsrechte
recht Spitzentagesbedarf [i/s]
[I/s] [I/s]

Altdorf 13 14,7 13
Altenriet 5 6,2 5
Ammerbuch 35 34,6 35
Boblingen 112 100,3 108
Dettenhausen 16 15,8 16
Hildrizhausen 4,6 5
Holzgerlingen 39 43,1 39
Rottenburg 20 21,2 20
Schlaitdorf 5 5,5 5
Schoénaich 30 31,9 30
Steinenbronn 17 19,8 17
Tlbingen 28 28,6 28
Walddorfhaslach 16 15,0 16
Waldenbuch 34 33,8 34
Weil im Schénbuch 30 30,6 29
Summen 400 405,7 400

6.2.2 Plausibilitatskontrolle

Hinsichtlich der Wasserversorgung fir Verbraucher mit Wohnbezug wird nachfolgend
noch zusatzlich der Spitzentagesbedarf (basierend auf Berechnungen in Kap. 5.2.6)
betrachtet. Der aktuelle Wasserbedarf fir Verbraucher mit Wohnbezug errechnet sich
Uber die Differenz vom rechnerisch abgeschatzten Spitzentagesbedarf (siehe Tabelle
5.3) und dem abgeschatzten Wasserbedarf flr Verbraucher ohne Wohnbezug (siehe
Tabelle 6.2). Setzt man fur die Berechnung des klnftigen Wasserbedarfs bis in

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-4 Unterlage 03: Wasserbilanzierung der Vorjahre und kinftiger Wasserbedarf KOBUS UND PARTNER



32

30 Jahren ein Bevolkerungswachstum von 6 % an, ergibt sich der in Tabelle 6.7
dargestellte kiinftige Wasserbedarf bis in 30 Jahren fur Verbraucher mit Wohnbezug.
Somit kommt es bis in 30 Jahren an Spitzentagen zu einem Mehrbedarf an Wasser
von 21,71/s. Insgesamt wird deutlich, dass der rechnerisch abgeschatzte
Spitzentagesbedarf mit einem Faktor 2 fur Verbraucher mit Wohnbezug auch anhand
des Bevolkerungswachstums plausibel ist und somit die Zahlen aus den kinftigen
Bezugsrechten fur den kinftigen Spitzenbedarf bis in 30 Jahren mit 400 I/s
herangezogen werden konnen. Betrachtet man das neue Verbandsmitglied
Hildrizhausen kann das klinftige Bezugsrecht von 5 I/s, gemal} aktueller Beschlusslage
der Verbandsversammlung, als plausibel angesehen werden.

Tabelle 6.7: Kduinftiger Wasserbedarf fiur einen rechnerisch abgeschéatzten
Spitzentagesbedarf fur Verbraucher mit Wohnbezug

aktuelle.r. Wasser- kinftiger Wasserbedarf
bedarf fur Verbraucher | | .. .
. far  Verbraucher mit
mit Wohnbezug . .
o . Wohnbezug bis in
Verbandsmitglied (Rechnerisch ..
. 30 Jahren (bei einem
abgeschatzter
: Wachstum von 6 %)
Spitzentagesbedarf)
[I/s]
[I/s]
Altdorf 13,7 14,5
Altenriet 6,0 6,4
Ammerbuch 31,9 33,8
Bdblingen 83,1 88,1
Dettenhausen 15,5 16,4
Hildrizhausen 4,6 4,8
Holzgerlingen 34,2 36,3
Rottenburg 22,6 24,0
Schlaitdorf 5,5 5,8
Schonaich 28,2 29,9
Steinenbronn 17,8 18,9
Tlbingen 26,8 28,4
Walddorfhaslach 14,8 15,7
Waldenbuch 27,5 29,2
Weil im Schonbuch 28,1 29,8
gesamt 360,3 382,0
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6.3 Gesamtschau des kunftigen Wasserbedarfs unter Berlicksichtigung von
Eigenbedarf und Wasserverlusten

Mit den in den beiden vorangegangenen Kapiteln angefiihrten Methoden zur
Wachstumsprognose fir Verbraucher mit und ohne Wohnbezug ist eine Abschatzung
des kinftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren erfolgt. Der kiinftige Wasserbedarf bis
in 30 Jahren fir die drei betrachteten Versorgungssituationen (Jahr mit mittlerer
Auslastung, Jahr mit hoher Auslastung, Spitzenbedarf) ist in Tabelle 6.8
zusammenfassend dargestellt. Der kunftige Wasserbedarf bis in 30 Jahren entspricht
der Summe aus dem kinftigen Wasserbedarf flur Verbraucher ohne und mit
Wohnbezug sowie dem Wasser fur den Eigenbedarf (Carix-Anlage) und den
Wasserverlusten. Die Wasserverluste setzen sich aus Rohrbruchen oder
Undichtigkeiten im Rohrnetz, Zahlerabweichungen sowie Schleichverlusten und
Leitungsspulungen sowie Reinigungen (Rohre, Behélter) zusammen. Der kunftige
Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inklusive Eigenbedarf und Wasserverluste) liegt an
einem Spitzenbedarfstag mit 509 I/s deutlich Uber einem Jahr mit hoher Auslastung.

Tabelle 6.8: Kunftiger Wasserbedarf bis in 30 Jahren unter Berlicksichtigung von
Eigenbedarf und Wasserverlusten

. e kinftiger
kunftiger Wasserbedarf
Wasserbedarf | _ . Kunftiger
" far
far . Wasserbedarf
Verbraucher | Eigen- ..
Verbraucher . bis in 30 Jahren
Zustandsbetrachtung ohne mit bedarf, (inkl
fur alle Wohnbezug | Wasser-| _.
o Wohnbezug . . Eigenbedarf
Verbandsmitglieder . .| bis in | verluste
bis in und
30 Jahren [I/s]
30 Jahren Wasserverluste)
(Faktor2) | (Wachstum [1/s]
(l/s] von 6 %)
[I/s]
h . .
Jahr mit mittlerer 97.0 1721 30 299.1
Auslastung
Jahr—— mit_ hoher 97,0 202,2 30 329,2
Auslastung
Spitzenbedarf 97,0 382,0 30 509,0

* Zahlen aus den kiinftigen Bezugsrechten wurden fur den kiinftigen Spitzenbedarf herangezogen
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7 Fazit - Abgleich kunftiger Wasserbedarf mit Wasser- und Bezugsrechten

In diesem Kapitel erfolgt ein Abgleich des kinftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren
(inklusive Eigenbedarf und Wasserverluste) mit den Wasser- und Bezugsrechten. In
den nachfolgenden beiden Tabellen sind die Wasser- bzw. Bezugsrechte mit dem
kunftigen Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inkl. Eigenbedarf und Wasserverluste)
dargestellt. Die Entnahmen aus den Brunnen Entringen | und Il sowie Poltringen | und
Il machen ca. 1/3 des gesamten Eigenwassers aus (siehe Tabelle 4.2) und daher ein
unverzichtbares Standbein. Dies begriindet die Hohe der beantragten Wassermengen
fur die Brunnen Entringen | und 1l sowie Poltringen | und II.

Der kiunftige Wasserbedarf bis in 30 Jahren fir ein Jahr mit hoher Auslastung (siehe
Tabelle 7.1) ist unter Einhaltung der Wasserrechte fiur die maximale Jahresentnahme
nicht komplett moglich. Es ergibt sich eine Differenz von ca. 13 I/s. Die Wasserrechte
fur Jahresentnahmen — insbesondere auch die antragsgegenstandlichen Entnahmen
(Entringen | und Il sowie Poltringen | und 1) — und das Bezugsrecht sind erforderlich,
um kinftig die Wasserversorgung der Verbandsmitglieder sicherzustellen.

Tabelle 7.1: Abgleich kunftiger Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inkl. Eigenbedarf und
Wasserverluste) fur ein Jahr mit hoher Auslastung mit Wasser- und

Bezugsrecht
Werte
Wasserbilanzgrof3en
. [1/s]
Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht 316

(max. Jahresentnahme)

Kinftiger Wasserbedarf in 30 Jahren (inkl.
Eigenbedarf und Wasserverluste) in einem Jahr 329,2
mit hoher Auslastung

Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht
(max. Jahresentnahme) - Wasserbedarf

-13,2

Der kunftige Wasserbedarf fir Tage mit Spitzenbedarf bis in 30 Jahren (inkl.
Eigenbedarf und Wasserverluste, siehe Tabelle 7.2) kann mit den Wasserrechten fur
die maximale Entnahme an 60 Spitzenverbrauchstagen nicht komplett gedeckt
werden. Es ergibt sich eine Differenz von 38 I/s. Wird der kiinftige Wasserbedarf bis in
30 Jahren fur ein Jahr mit mittlerer Auslastung als Grundlage fir die Berechnung des
Spitzentagesbedarfs herangezogen, ergibt sich ein geringfligig hoéherer kinftiger
Wasserbedarf. Diese Differenz belegt, dass die bestehenden und beantragten
Wasserrechte — insbesondere auch die antragsgegenstdndlichen Entnahmen
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(Entringen | und Il sowie Poltringen | und IlI) — und das Bezugsrecht erforderlich sind,
um kunftig die Wasserversorgung an einem Spitzentag sicherzustellen. Erganzend
sind weitere Mal3nahmen bis in 30 Jahren erforderlich. Die Verbandsmitglieder sollen
hinsichtlich Wassersparen besser informiert werden. Auch die Preisgestaltung soll
zum Wassersparen hin angepasst werden. Ein neu angepasstes Monitoring ware
hierfir erforderlich. Auch die Erschliel3ung einer neuen Trinkwassergewinnungsanlage
sollte in Abh&ngigkeit der tatsachlichen kiinftigen Entwicklungen in Betracht gezogen
werden, damit die kiinftige Wasserversorgung sichergestellt werden kann.

Tabelle 7.2: Abgleich kunftiger Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inkl. Eigenbedarf und
Wasserverluste) fur Tage mit Spitzenentnahme mit Wasser- und

Bezugsrecht
. Werte
WasserbilanzgrofRen
[I/s]
Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht 471

(max. Entnahme an 60 Spitzentagen)
Kunftiger Wasserbedarf in 30 Jahren (inkl.
Eigenbedarf und Wasserverluste fir Tage mit 509,0
Spitzenentnahme

Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht
(max. Entnahme an 60 Spitzentagen) - -38,0
Spitzenbedarf
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1 Konventionell-chemische Rohwasseruntersuchungen

In den nachfolgenden Unterkapiteln sind die Prifberichte der konventionell-
chemischen Rohwasseruntersuchungen dokumentiert:

e ASG-Brunnen Entringen | vom 13.06.2024

e ASG-Brunnen Entringen Il vom 13.06.2024
e ASG-Brunnen Poltringen | vom 13.06.2024
e ASG-Brunnen Poltringen Il vom 13.06.2024
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ASG-Brunnen Entringen |

Priufberichtsnummer: AR-24-JT-017581-01
Seite 1 von 3

<% eurofins

Umwelt

Eurofins Institut Jager GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tabingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
Daimlerstrafie 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prifbericht zu Auftrag 22420860
Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017581-01
Auftragsbezeichnung: Konventionell-chemische Untersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Entringen / Tiefbrunnen 1
Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 13.06.2024

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 13.06.2024

Prifzeitraum: 13.06.2024 - 20.06.2024

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prafgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthait eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszuge oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB konnen Sie unter
http:/Awww eurofins . de/umwelt/avb aspx einsehen

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur far den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang

Anhiange:
XML_Export_AR-24-JT-017581-01.xml

Irene Baumann Digital signiert, 20.06.2024 (( DAkkS
Prifleitung Dr. Felix Koch

. e Deutsche

Leitung Standort Tubingen Akkreditierungsstelle
+49 7071 700743 D-PL-14201-01-00
Eurofins Institut Jager GmbH Tel +49 70717007 0 GF: Hannes Antelmann Bankverbindung: UniCredit Bank
Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 70717007 77 Registergericht Stuttgart, HRB 382768 BLZ 207 300 17
D-72072 Tabingen umwelt-tuebingen@eurofins.de USt.-ID.Nr. DE 245713899 Kto 7000 000600
www.eurofins. de/umwelt IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00
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<% eurofins

Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017581-01
Seite 2 von 3

Umwelt
Entnahmestelle Rohwasser
Teis 4160480301
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 07:55
Probennummer 224068836
|Parameter |Lab. |Akkr. |Methode BG | Einheit
Probenahme
|Probenahme Trinkwasser |JT |NG |§é’;‘&g 5675 (A1) ‘ | X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Farbung, qualitativ T NG %Tﬂt'sc TRET{C1): nu®
DIN EN 1622 (53) )
Geruch T NG {Anhang C)- 2006-10 nu
\Wassertemperatur T [nG ?é’;‘;?;ﬂd'd (©4) °C 12,4
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
‘Nltrat (NO3) ‘JT ‘NG oo ot ‘ 10 ‘ mal <10 ‘
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
|N|tnt (NO2) |n |NG |?9‘§fg‘425777 0] ‘ 0,01 | mg/l <0,01 ‘
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Ammonium T NG ?ég;?;ﬂﬁ's (E5) 0,06 mall < 0,06
Chlorid (CI) T [N %?015“2550;5?30‘“ 1.0 mg/) 44
Eisen (Fe) T |ne ?égﬂéﬁ?_gzg“'z 0,005 mafl <0005
| eitfahigkeit bei 25°C T [ue [Pl E 27988 (G 50 uS/em 9742
\angan (Mn) T e (Dg‘ggﬁgéﬁ%f%“Q 0,001 mall 0,003
Natrium (Na) T e (Dg‘ggigéﬁ%?“'z 01 mall 10,3
TOC T e [ORENTHREES) 0.1 ma/) 08
Sulfat (S04) R O e 1.0 mg/ 120
Tribung R R 01 FNU <01
oH-Wert . G ?(\]T;GNAISC 10523 (C5): 732
Temperatur pH-Wert T NG ?3;?;0“ ©4) °C 24 4
Calcitlosekapazitat (ber.) T NG ZD(‘JT;?;O“U (C10): mg/l -49
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Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017581-01

<% eurofins

Umwelt
Entnahmestelle Rohwasser
Teis 4160480301
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 07:55
Probennummer 224068836
Parameter |Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Ergdnzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
\berechnet) T NG a12.12 mmol/l 0,598
Saurekapazitat pH 4.3 DIN 384097 (H7-2)
|\ m Wert) T NG hogs 1 01 mmol/l 73
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4) a
o 4.3 T NG e C 244
Calcium (Ca) T g [NENISO 172542 0.1 mall 129

(E29): 2017-01

DIN EN 150 172942
29
Kalium (K) T NG (£29): 2017-01 01 mg/l 2,2

DIN EN 150 17294-2

Magnesium (Mg) T NG (£28) 2017-01 01 ma/l 458
Carbonatharte T NG [DEVDS: 1971 0,05 mmal/ 3,66
Gesamtharte T [N ?E"z“g';g['ﬁ?,g?g“'z 0,04 °gH 286
Gesamtharte T NG ﬁgﬁgéﬁ%?gm 0,01 mmol/| 510
Hartebereich T NG berechnet hart
Sattigungsindex T 20(;%3_5330-!710 (C10): 043
Sattigungs-pH-Wert nach i DIN 38404-10 (C10): 713
Einstellung mit Calgit 201212 '

Hydrogencarbonat (HCO3) [T NG DEV D& 1971 3 mag/l 450
Phosphor (P) T [ne  |NEN IS0 172942 02 mg! <02

(E29): 2017-01

DIN EN IS0 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) T NG (Eze)-zm;-m 06 mag/l <086

freie Kohlensaure (gel. CO2),

T NG DEVD 8 1971 5 mgl\ 26
ber.
Sauerstoff (02) R Tl 01 mal 162
Anionen
ortho-Phosphat ‘n ‘NG ‘%gfgg'sosa?mm-‘ 0,02 ‘ mgl ‘ <0,02
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Karzel des durchfihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabars
A - durchgefahrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht untersucht

2 Dig Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer ernghten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls
bel der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tabingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025.2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer



1.2

ASG-Brunnen Entringen Il

Prifberichtsnummer: AR-24-JT-017580-01
Seite 1 von 3

<% eurofins

Umwelt

Eurofins Institut Jager GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tabingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
Daimlerstrafie 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prufbericht zu Auftrag 22420862
Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017580-01
Auftragsbezeichnung: Konventionell-chemische Untersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Entringen / Tiefbrunnen 2
Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 13.06.2024

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 13.06.2024

Prifzeitraum: 13.06.2024 - 20.06.2024

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prafgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthait eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszuge oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB konnen Sie unter
http:/Awww eurofins . de/umwelt/avb aspx einsehen

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur far den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang

Anhiange:
XML_Export_AR-24-JT-017580-01.xml

Irene Baumann Digital signiert, 20.06.2024 (( DAkkS
Prifleitung Dr. Felix Koch

. e Deutsche

Leitung Standort Tubingen Akkreditierungsstelle
+49 7071 700743 D-PL-14201-01-00
Eurofins Institut Jager GmbH Tel +49 70717007 0 GF: Hannes Antelmann Bankverbindung: UniCredit Bank
Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 70717007 77 Registergericht Stuttgart, HRB 382768 BLZ 207 300 17
D-72072 Tabingen umwelt-tuebingen@eurofins.de USt.-ID.Nr. DE 245713899 Kto 7000 000600
www.eurofins. de/umwelt IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen  «osus uno partner



<% eurofins

Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017580-01
Seite 2 von 3

Umwelt
Entnahmestelle Rohwasser
Teis 4160480302
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 08:15
Probennummer 224068840
|Parameter |Lab. |Akkr. |Methode BG | Einheit
Probenahme
|Probenahme Trinkwasser |JT |NG |§é’;‘&g 5675 (A1) ‘ | ‘ X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Farbung, qualitativ T NG %Tﬂt'sc TRET{C1): nu®
DIN EN 1622 (53) )
Geruch T NG {Anhang C)- 2006-10 nu
\Wassertemperatur T [nG ?é’;‘;?;ﬂd'd (©4) °C 12,5
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
‘Nltrat (NO3) ‘JT ‘NG oo ot ‘ 10 ‘ mal ‘ 38 ‘
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
|N|tnt (NO2) |n |NG |?9‘§fg‘425777 0] ‘ 0,01 | mg/l ‘ <0,01 ‘
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Ammonium T NG ?ég;?;ﬂﬁ's (E5) 0,06 mall < 0,06
Chlorid (CI) T [N %?015“2550;5?30‘“ 1.0 mg/) 38
Eisen (Fe) T |ne ?égﬂéﬁ?_gzg“'z 0,005 mafl 0,010
| eitfahigkeit bei 25°C T [ue [Pl E 27988 (G 50 uS/em 9632
\angan (Mn) T e (Dg‘ggﬁgéﬁ%f%“Q 0,001 mall 0,002
Natrium (Na) T e (Dg‘ggigéﬁ%?“'z 01 mall 95
TOC T e [ORENTHREES) 0.1 ma/) 08
Sulfat (S04) R O e 1.0 mg/ 110
Tribung R R 01 FNU <01
oH-Wert . G ZD(\]T;&ISG 10523 (C5): 742
Temperatur pH-Wert T NG ?3;?;0“ ©4) °C 245
Calcitlosekapazitat (ber.) T NG ZD(‘JT;?;O“U (C10): mg/l -54

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER



Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017580-01

<% eurofins

Umwelt
Entnahmestelle Rohwasser
Teis 4160480302
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 08:15
Probennummer 224068840
Parameter |Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Ergdnzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
\berechnet) T NG a12.12 mmol/l 0,580
Saurekapazitat pH 4.3 DIN 384097 (H7-2)
|\ m Wert) T NG hogs 1 01 mmol/l 74
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4) a
o 4.3 T NG e C 245
Calcium (Ca) T g [NENISO 172542 0.1 mall 130

(E29): 2017-01

DIN EN 150 172942
5
Kalium (K) T NG (£29): 2017-01 01 mg/l 20

DIN EN 150 17294-2

Magnesium (Mg) T NG (£28) 2017-01 01 ma/l 44 4
Carbonatharte T NG [DEVDS: 1971 0,05 mmal/ 372
Gesamtharte T [N ?E"z“g';g['ﬁ?,g?g“'z 0,04 °gH 284
Gesamtharte T NG ﬁgﬁgéﬁ%?gm 0,01 mmol/| 5,07
Hartebereich T NG berechnet hart
Sattigungsindex T 20(;%3_5330-!710 (C10): 047
Sattigungs-pH-Wert nach i DIN 38404-10 (C10): 7192
Einstellung mit Calgit 201212 '

Hydrogencarbonat (HCO3) [T NG DEV D& 1971 3 mag/l 450
Phosphor (P) T [ne  |NEN IS0 172942 02 mg! <02

(E29): 2017-01

DIN EN IS0 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) T NG (Eze)-zm;-m 06 mag/l <086

freie Kohlensaure (gel. CO2),

T NG DEVD 8 1971 5 mgl\ 25
ber.
Sauerstoff (02) R Tl 01 mal 23%
Anionen
ortho-Phosphat ‘n ‘NG ‘%gfgg'sosa?mm- 0,02 ‘ mgl ‘ <0,02
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Karzel des durchfihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabars
A - durchgefahrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht untersucht

2 Dig Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer ernghten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls
bel der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tabingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025.2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer



1.3 ASG-Brunnen Poltringen |

Priufberichtsnummer: AR-24-JT-017579-01
Seite 1 von 3

<% eurofins

Umwelt

Eurofins Institut Jager GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tabingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
Daimlerstrafie 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prufbericht zu Auftrag 22420863
Priufberichtsnummer: AR-24-JT-017579-01
Auftragsbezeichnung: Konventionell-chemische Untersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Poltringen

Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 13.06.2024

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 13.06.2024

Prifzeitraum: 13.06.2024 - 20.06.2024

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prafgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthait eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszuge oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB konnen Sie unter
http:/Awww eurofins . de/umwelt/avb aspx einsehen

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur far den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang

Anhiange:
XML_Export_AR-24-JT-017579-01.xml

Irene Baumann Digital signiert, 20.06.2024 (( DAkkS
Prifleitung Dr. Felix Koch

. e Deutsche

Leitung Standort Tubingen Akkreditierungsstelle
+49 7071 700743 D-PL-14201-01-00
Eurofins Institut Jager GmbH Tel +49 70717007 0 GF: Hannes Antelmann Bankverbindung: UniCredit Bank
Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 70717007 77 Registergericht Stuttgart, HRB 382768 BLZ 207 300 17
D-72072 Tabingen umwelt-tuebingen@eurofins.de USt.-ID.Nr. DE 245713899 Kto 7000 000600
www.eurofins. de/umwelt IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer



<% eurofins

Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017579-01

Umwelt
Entnahmestelle Tiefbrunnen
Poltringen 1
Teis 4160480502
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 09:55
Probennummer 224068854
|Para.meter |Lab. |Akkr. |Methode BG | Einheit
Probenahme
‘Probenahme Trinkwasser ‘JT ‘NG ‘%Twﬁg SEET-5 (AT4): ‘ ‘ ‘ X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Farbung, qualitativ T NG %Tﬂt'sc TOET {C1): nu®
DIN EN 1622 (83) 1
Geruch T NG (Anhang C). 2006-10 n.u
\Wassertemperatur T NG ?g;‘;?gm'd ©0 °C 121
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
‘Nm’at (NO3) T ‘NG o st ‘ 1.0 ‘ ma! ‘ 18
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
‘Nltnt (NO2) i ‘NG ‘?Q‘gf{?fﬁ”’ ©10] ‘ 0,01 ‘ ma/l ‘ <0,01
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Ammonium T NG ?ég;?;ﬂﬁ's (E5] 0,06 mall <0,06
Chlorid (CI) T e %’;U]E’“zé“ég‘régm‘“ 10 mal 45
Eisen (Fe) T |ne (Dg‘gﬂéﬁﬁgzg“'z 0,005 Mg <0005
| eitfahigkeit bei 25°C T [ue [Po EY 27968 (€ 50 uS/em 10202
\angan (Mn) T e ?égﬂéﬁ?gzw 0,001 mall <0,001
Natrium (Na) T e (Dg‘ggﬁgéﬁ%f%“Q 01 mall 119
TOC R e S 01 mall 0,6
Sulfat (SO4) T |ne %?U]ENZ;SU;J'?”‘“ 10 Mgl 110
Trubung T [ BN IS0 7027 0.1 FNU <01
oH-Wert T s ?‘wﬁilsc 10523 (C5): 732
Temperatur pH-Wert T NG %%37?20“ (€ °C 24 6
Calcitlosekapazitat (ber ) T NG 20(\]!:1237;?204-10 (c10): mag/l -57

Seite 2 von 3

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen
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<% eurofins

Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017579-01

Umwelt
Entnahmestelle Tiefbrunnen
Poltringen 1
Teis 4160480502
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 09:55
Probennummer 224068854
Parameter |Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Ergé@nzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 {C10)
T NG
(berechinet) 2012-12 mmol/l 0,650
Saurekapazitat pH 4.3 DIN 38409-7 (H7-2)
| m-Wert) T NG 2005-12 01 mmol/l 76
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4) o
o 4.3 NG e C 24 6
Calcium (Ca) e [ et 0.1 mg/ 140
I<alium (K) i e [ et 0.1 mg/ 24
Magnesium (Mg) T NG ﬁgygfgéﬁg_ézzearz 01 mg/l 436
Carbonatharte T NG [DEVDS&: 1971 0,05 mmal/ 382
Gesamtharte T [N 2995!5%172%'2 0,04 °dH 296
Gesamtharte T [N 2995!5%172%'2 0,01 mmold 529
Hartebereich T NG berechnet hart
Sattigungsindex T %T;_?;O“U (C10): 046
Sattigungs-pH-Wert nach T DIN 38404-10 (C10): 709
Einstellung mit Calgit 201212 '
Hydrogencarbonat (HCO3) [T NG DEVD & 1971 3 mag/l 470
Phosphor (P) R O S 02 mg/ <02
Phosphat (ber. als PO4) T |ne ?ggﬂéﬁ?_gzg“'z 0.6 mafl <06
freie Kohlensaure (gel. CO2), e G DEVD S 1971 5 mgl g
ver.
Sauerstoff (02) T ug DRSO s 01 mall 313
Anionen
ortho-Phasphat DIENISUSSTE DT T g 52 mgl <0,02

2004-09

Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Karzel des durchfiuhrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

A - durchgefahrt

Kommentare zu Ergebnissen
'} nicht untersucht

Seite 3 von 3

2 Dig Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer ernghten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls
bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die

Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025.2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER



11

1.4 ASG-Brunnen Poltringen II

Priufberichtsnummer: AR-24-JT-017576-01
Seite 1 von 3

<% eurofins

Umwelt

Eurofins Institut Jager GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tabingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
Daimlerstrafie 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prufbericht zu Auftrag 22420865
Priufberichtsnummer: AR-24-JT-017576-01
Auftragsbezeichnung: Konventionell-chemische Untersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Poltringen

Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 13.06.2024

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 13.06.2024

Prifzeitraum: 13.06.2024 - 20.06.2024

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prafgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthait eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszuge oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB konnen Sie unter
http:/Awww eurofins . de/umwelt/avb aspx einsehen

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur far den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang

Anhiange:
XML_Export_AR-24-JT-017576-01.xml

Irene Baumann Digital signiert, 20.06.2024 (( DAkkS
Prifleitung Dr. Felix Koch

. e Deutsche

Leitung Standort Tubingen Akkreditierungsstelle
+49 7071 700743 D-PL-14201-01-00
Eurofins Institut Jager GmbH Tel +49 70717007 0 GF: Hannes Antelmann Bankverbindung: UniCredit Bank
Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 70717007 77 Registergericht Stuttgart, HRB 382768 BLZ 207 300 17
D-72072 Tabingen umwelt-tuebingen@eurofins.de USt.-ID.Nr. DE 245713899 Kto 7000 000600
www.eurofins. de/umwelt IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer
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<% eurofins

Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017576-01

Umwelt
Entnahmestelle ASG Zulauf TPW
Poltringen 2
Rohwasser
Teis 416048-SE-0039
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 10:00
Probennummer 224068855
|Parameter |Lab. |Akkr. |Methode BG | Einheit
Probenahme
‘Probenahme Trinkwasser ‘JT ‘NG ‘QD(‘JN_%S SEET-5 (AT4): ‘ ‘ X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Farbung, qualitativ T NG QD(‘]%EE"A'SG 7887 {C1): nu®
DIN EN 1622 (83) 1)
Geruch T NG (Anhang C). 2006-10 n.u
\Wassertemperatur T NG ?éy:_?;au (©4) *C 12,5
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
‘Nltr’at (NO3) T ‘NG ‘?D‘yof“gésog‘_égm‘“ ‘ 10 ‘ mgl 15
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
‘Nltnt (NO?2) i ‘NG DIN BN 2677 (D10) ‘ 0,01 ‘ Ml <0,01
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Ammonium JT NG ?ég;f?goa's (B5: 0,08 ma/l < 0,06
Chlorid (CI) T e %’;U]E’“zé“ég‘régm‘“ 10 mall 44
Eisen (Fe) T e (Dg‘ggigéﬁ%?“'z 0,005 mall <0,005
Leitfahigkeit bel 25°C T NG ?égfﬂzmse (c8): 5.0 us/cm 1000?
\angan (Mn) T e (DE‘QNQ)EEL']?S:”“ 0,001 mall <0,001
Natrium (Na) T e ?égﬂéﬁ?gzw 01 mall 13,6
TOC B T 01 mall 0,7
Sulfat (S04) T e %’;U]E’“zé“ég‘régm‘“ 10 mal 160
Tribung B T 0.1 FNU <01
oH-Wert T s %Tf&lsc 10523 (C5): 732
Temperatur pH-Wert T NG 10;%37?304'4 (€ °C 245
Calcitlosekapazitat (ber ) T NG 20(\]%]123!?204-10 (c10): mag/l -59

Seite 2 von 3

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
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<% eurofins

Prufberichtsnummer: AR-24-JT-017576-01

Umwelt
Entnahmestelle ASG Zulauf TPW
Poltringen 2
Rohwasser
Teis 416048-SE-0039
Probenahmedatum/ -zeit | 13.06.2024 10:00
Probennummer 224068855
Parameter |Lab. |Akkr. |Methode BG Einheit
Ergéanzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
T NG mmol/l 0,637
(berechnet) 2012-12
Saurekapazitat pH 4.3 DIN 38409-7 (H7-2)
| m-Wert) T NG s 12 0.1 mmol/ 75
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4) B
oH 4.2 NG [ lg7e.1 C 245
Calcium (Ca) T [N ?gg;géﬁfg”“'z 01 ma/) 152
Kalium (K) R O A 0.1 mg/ 29
Magnesium (Mg) T NG ﬁgygfgéﬁg_ézzearz 01 mg/l 457
Carbonatharte T NG [DEVDS&: 1971 0,05 mmal/ 377
Gesamtharte T [N ?E'g‘gﬁgéﬁ%fzs“ 0,04 °dH 318
Gesamtharte T [N 2995!5%172%'2 0,01 mmold 567
Hartebereich T NG berechnet hart
Sattigungsindex T %T;_?;a“ﬂ (C10): 047
Sattigungs-pH-\Wert nach T DIN 38404-10 (C10): 707
Einstellung mit Calcit 2012-12 '
Hydrogencarbonat (HCO3) [T NG DEV D& 1971 3 mag/l 460
Phosphor (P) B O A 02 mg/ <02
Prosphat (ber. als PO4) 1 e [T 00 0.6 mg/ <08
freie lohlensaure {gel. CO2), T G VD& 1971 5 ma/ g
ber
Sauerstoff (02) r e [PNENIsOLEL 0.1 mg/ 187
Anionen
ortho-Phasphat T ‘NG ‘“'“ EN IS0 8878 (D11) 0,02 mall <0,02

2004-09

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Karzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors

A - durchgefahrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht untersucht

Seite 3 von 3

? Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor Das Ergebnis kann aufgrund einer ernghten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls
bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die

Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025.2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER



14

2 Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

In den nachfolgenden Unterkapiteln sind die Prufberichte der mikrobiologischen
Rohwasseruntersuchungen dokumentiert:

e ASG-Brunnen Entringen | vom 09.12.2021

e ASG-Brunnen Entringen Il vom 31.05.2022

e ASG-Brunnen Poltringen | vom 01.02.2022

e ASG-Brunnen Poltringen Il vom 19.04.2022

e ASG-Brunnen Poltringen Il vom 16.02.2024

e ASG Rohmischwasser aller Brunnen vor Carix vom 25.09.2024

Im Jahr 2024 wurde nur das Rohwasser des Brunnens Poltringen Il mikrobiologisch
untersucht. In diesem Jahr gab es zusatzlich insgesamt 25 Untersuchungen des
Rohmischwassers aller Brunnen vor der Carix-Anlage. AufRerdem wurde das
Reinwasser vor und nach der Desinfektion mit ca. 100 Proben laufend gepruft.
Hierbei wurde kein Handlungsbedarf festgestellt.

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partner
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2.1

ASG-Brunnen Entringen |

Prifberichtsnummer: AR-21-JT-034561-01

<& eurofins

Umwelt

Eurofins Institut J&ger GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 - Tubingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
DaimlerstraRe 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 22142175
Prufberichtsnummer: AR-21-JT-034561-01
Auftragsbezeichnung: Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Entringen / Tiefbrunnen 1
Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 09.12.2021

Probenehmer: angeliefert vom Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 09.12.2021

Prifzeitraum: 09.12.2021 - 13.12.2021

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Gbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang.

Irene Baumann Digital signiert, 13.12.2021

Analytical Service Manager Irene Baumann

Tel. +49 7071 7007 43 Prifleitung «
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14201-01-00

Eurofins Institut Jiger GmbH Tel +49 7071 7007 O GF: Lars Dohl Bankverbindung: UniCredit Bank

Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 7071 7007 77 BLZ 207 300 17

D-72072 Tubingen umwelt-tuebingen@eurofins.de Registergericht Stuttgart, HRB 382768 Kto 7000 000600

www.eurofins. de/umwelt USt-ID.Nr. DE 245713899 IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Seite 1von 2

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den

Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen  osus uno ra

U

RTNER
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<& eurofins

Prifberichtsnummer: AR-21-JT-034561-01

Umwelt
Entnahmestelle Rohwasser
Teis 4160480301
Probenahmedatum/ -zeit | 09.12.2021 09:05
Probennummer 221138109
Parameter ‘Lab. |Akkr.'Methode BG Einheit
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli o [RE0 5475”25? ot KBE/00 ml 0
Enterokokken L el S KBE/100 ml 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Clostridium perfringens Jt EEOOO ?&T;:'SO 14189 (K24) KBE/100 ml o]
Coliforme Keime T [RE00 <D|<I1N2)ENQ§? ot KBE/00 ml 0
Koloniezahl bei 22°C gt [RE00Q [Tonkey §15 Avsatz (1c) KBE/ ml 0
Koloniezahl bei 35°C uT RO [T §15 Absatz (1e) KBE/ mi 2
Ergénzende Untersuchungen
‘Chlor (CI2), frei ‘cu | ‘ 0,05 mg/l nu "
Vor-Ort-Parameter (Angabe des Auftraggebers)
‘Wassertemperat.lr ‘CLI | ‘ °Cc 11,9
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfilhrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht untersucht

Die mit CLI gekennzeichneten Parameter wurden vom Auftraggeber Gbernommen.

Seite 2 von 2

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (TUbingen) analysiert. Die Bestimmung der mit REOOOAE
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER
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2.2 ASG-Brunnen Entringen Il

Prifberichtsnummer: AR-22-JT-014468-01

Seite 1von 2

<& eurofins

Umwelt

Eurofins Institut J&ger GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tubingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
DaimlerstraRe 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 22218941
Prufberichtsnummer: AR-22-JT-014468-01

Auftragsbezeichnung: Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Entringen / Tiefbrunnen 2
Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 31.05.2022

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 31.05.2022

Prifzeitraum: 31.05.2022 - 02.06.2022

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Gbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang.

Anhénge:
XML_Export_AR-22-JT-014468-01.xm!

Irene Baumann Digital signiert, 02.06.2022 « DAkkS
Analytical Service Manager Irene Baumann Deutsche
Tel. +4 71 7 Priflei Akkreditierungsstelle
el. +49 7071 7007 43 Ufleitung BB ATOI0T 00
Eurofins Institut Jiger GmbH Tel +49 7071 7007 O GF: Lars Dohl Bankverbindung: UniCredit Bank
Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 7071 7007 77 BLZ 207 300 17
D-72072 Tubingen umwelt-tuebingen@eurofins.de Registergericht Stuttgart, HRB 382768 Kto 7000 000600
www.eurofins. de/umwelt USt-ID.Nr. DE 245713899 IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer
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<= eurofins

Prifberichtsnummer: AR-22-JT-014468-01

Umwelt
Entnahmestelle Rohwasser
Teis 4160480302
Probenahmedatum/ -zeit  31.05.2022 10:20
Probenahmeverfahren Zweck a
Probennummer 222063982
Parameter ‘Lab. |Akkr..Methode BG Einheit
Probenahme )
Probenahme mikrobiol. REO00 |DIN EN IS0 19458 (K19) X
Untersuchungen von Wasser AE  |2008-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chior (CI2), frei ar [RE000 [ BN S0 73832 0,05 mg/ nu’
Wassertemperatur a7 EEUHD ?3;‘3;[)4'4 c °c 15,7
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli o RE [ 2o KBE/100 m 0
Enterokokken R R een KBE/100 ml 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Clostridium perfringens gr[RE000 DI EN IS0 14189 (k24) KBE/100 ml 0
Coliforme Keime L vl i v ehe KBE/100 ml 0
= -
Koloniezahl bei 22°C ur [RE00D [Tkl §15 Absatz (10) KBE/1 mi 0
. o REO00 | TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C JaT s 202100 KBE/ ml 0

Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfilhrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Priflabors

X - durchgefthrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht untersucht

Seite 2 von 2

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die

Bestimmung der mit REOOOAE gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER
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2.3

ASG-Brunnen Poltringen |

Prifberichtsnummer: AR-22-JT-002013-01

<& eurofins

Umwelt

Eurofins Institut J&ger GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 - Tubingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
DaimlerstraRe 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prifbericht zu Auftrag 22203259
Prifberichtsnummer: AR-22-JT-002013-01

Auftragsbezeichnung: Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Poltringen

Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 01.02.2022

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 01.02.2022

Prufzeitraum: 01.02.2022 - 03.02.2022

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Gbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang.

Irene Baumann Digital signiert, 03.02.2022

Analytical Service Manager Irene Baumann

Tel. +49 7071 7007 43 Prifleitung «
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14201-01-00

Eurofins Institut Jiger GmbH Tel +49 7071 7007 O GF: Lars Dohl Bankverbindung: UniCredit Bank

Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 7071 7007 77 BLZ 207 300 17

D-72072 Tubingen umwelt-tuebingen@eurofins.de Registergericht Stuttgart, HRB 382768 Kto 7000 000600

www.eurofins. de/umwelt USt-ID.Nr. DE 245713899 IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Seite 1von 2

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den

Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen  osus uno ra

U

RTNER
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<& eurofins

Prifberichtsnummer: AR-22-JT-002013-01

Umwelt
Entnahmestelle Tiefbrunnen
Poltringen 1
Teis 4160480502
Probenahmedatum/ -zeit | 01.02.2022 07:30
Probenahmeverfahren Zweck a
Probennummer 222010521
Parameter ‘Lab. |Akkr. Methode BG Einheit
Probenahme
Probenahme mikrobiol. RE0CO [DIN EN ISO 19458 (K19) X
Untersuchungen von Wasser AE (200612
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei A el kvt 0,05 mgfl nu?
Wassertemperatur JT Egauu ?g:;f;ow (c4 °cC 12,2
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli R e KBE/100 ml 0
Enterokokken L vl ittt KBE/100 m 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
R
Clostridium perfringens JT EEOOG ZDE;:'SO 14189 (K24) KBE/100 ml 0
Coliforme Keime v R (i 200 KBE/100 ml 0
Koloniezahl bei 22°C gr [REDO0 [Tomieey §15 Absatz (10) KBE/ ml 30
o REDO0 | TrinkwV §15 Absatz (1c)
Kolaniezahl bei 36°C JT AE 2021-00 KBE/1 ml 1

Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfiihrenden Labors
AKkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

X - durchgeftihrt

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht untersucht

Seite 2 von 2

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Tubingen) analysiert. Die Bestimmung der mit REOOOAE
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER
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2.4

ASG-Brunnen Poltringen Il

Prifberichtsnummer: AR-22-JT-009870-01

<& eurofins

Umwelt

Eurofins Institut J&ger GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tubingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
DaimlerstraRe 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prifbericht zu Auftrag 22213091
Prifberichtsnummer: AR-22-JT-009870-01

Auftragsbezeichnung: Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung
Probenahmeort: Ammerbuch / Poltringen

Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 19.04.2022

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 19.04.2022

Prufzeitraum: 19.04.2022 - 21.04.2022

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Gbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang.

Irene Baumann Digital signiert, 21.04.2022

Analytical Service Manager Irene Baumann

Tel. +49 7071 7007 43 Prifleitung «
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14201-01-00

Eurofins Institut Jiger GmbH Tel +49 7071 7007 O GF: Lars Dohl Bankverbindung: UniCredit Bank

Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 7071 7007 77 BLZ 207 300 17

D-72072 Tubingen umwelt-tuebingen@eurofins.de Registergericht Stuttgart, HRB 382768 Kto 7000 000600

www.eurofins. de/umwelt USt-ID.Nr. DE 245713899 IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Seite 1von 2

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den

Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen  osus uno ra

U
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<& eurofins

Prifberichtsnummer: AR-22-JT-009870-01

Umwelt
Entnahmestelle Tiefbrunnen
Poltringen 2
Teis 4160480504
Probenahmedatum/ -zeit | 19.04.2022 08:55
Probenahmeverfahren Zweck a
Probennummer 222043590
Parameter ‘Lab. |Akkr. Methode BG Einheit
Probenahme
Probenahme mikrobiol. RE0CO [DIN EN ISO 19458 (K19) X
Untersuchungen von Wasser AE (200612
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei A el kvt 0,05 mgfl nu?
Wassertemperatur JT Egauu ?g:;f;ow (c4 °cC 12,4
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli R e KBE/100 ml 0
Enterokokken L vl ittt KBE/100 ml 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
R
Clostridium perfringens JT EEOOG ZDE;:'SO 14189 (K24) KBE/100 ml o]
Coliforme Keime DA (?:Tzf"zéﬁ‘,’_‘fg“" KBE/M00 ml 0
Koloniezahl bei 22°C gr [REDO0 [Tomieey §15 Absatz (10) KBE/ ml 0
o REDO0 | TrinkwV §15 Absatz (1c)
Kolaniezahl bei 36°C JT AE 2021-00 KBE/1 ml 0

Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfiihrenden Labors
AKkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

X - durchgeftihrt

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht untersucht

Seite 2 von 2

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die

Bestimmung der mit REOOOAE gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen

A831-5

Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen

U

KOBUS UND PARTNER
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2.5 ASG-Brunnen Poltringen Il

Seite 1von 2

.::E e u rofi n S ’ Prifberichtsnummer: AR-24-JT-004679-01
Umwelt

Eurofins Institut Jager GmbH - Ernst-Simon-Strasse 2-4 - D-72072 Tabingen

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
Daimlerstrafie 1

71088 Holzgerlingen

Titel: Prufbericht zu Auftrag 22405507
Priufberichtsnummer: AR-24-JT-004679-01

Auftragsbezeichnung: Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung
Probenahmeort: ASG Zulauf

Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 16.02.2024

Probenehmer: ZV Ammertal-Schonbuchgruppe, Martin Wall
Probeneingangsdatum: 16.02.2024

Prufzeitraum: 16.02.2024 - 19.02.2024

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prufgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthait eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszuge oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB konnen Sie unter
http:/Awww eurofins . de/umwelt/avb aspx einsehen

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur far den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang

Anhiange:
XML_Export_AR-24-JT-004679-01.xml

Irene Baumann Digital signiert, 20.02.2024 « DAkkS
Prifleitung Irene Baumann

. Deutsche

Prifleitung Akkreditierungsstelle
+49 7071 700743 D-PL-14201-01-00
Eurofins Institut Jager GmbH Tel. +49 70717007 0 GF: Hannes Antelmann Bankverbindung: UniCredit Bank
Ernst-Simon-Strasse 2-4 Fax +49 70717007 77 Registergericht Stuttgart, HRB 382768 BLZ 207 300 17
D-72072 Tabingen umwelt-tuebingen@eurofins.de USt.-ID.Nr. DE 245713899 Kto 7000 000600
www.eurofins.de/umwelt IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer
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.o H Prufberichtsnummer: AR-24-JT-004679-01
<~ eurofins

Seite 2 von 2
Umwelt
Probenbezeichnung Brunnen nicht in
Betrieb
Entnahmestelle TPW Poltringen 2
Rohwasser
Teis 416048-SE-0039
Probenahmedatum/ -zeit | 16.02.2024 09:45
Probenahmeverfahren Zweck a
Probennummer 224019840
|Parameter |Lab. |Akkr. |Me|hoc|e BG Einheit
Probenahme
Probenahme mikrobiol T G DIN EN IS0 19458 (K19) X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI12), frei T e e 0,05 ma/l nu”
Wassertemperatur JT NG ?9";‘63_?204'4 (€4) °C 124
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli T [N ﬁ:%fgéﬁ;gﬁ“m KBE/100 m 0
Enterokokken T [N ﬁjg“sfgéﬁgfg” KBE/100 m 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Clostridium perfringens T NG %Tsﬂlsc 14189 (K24): KBE/100 ml a
Coliforme Keime T [N ﬁ:%fgéﬁ;gﬁ“m KBE/100 m 0
iKoloniezahl bei 22°C T g [T S5 Absatz G KBE/ mI 0
KKoloniezahl bei 36°C T e [Tk $43 Absatz O KBE/M m| 5
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfuhrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabars
X - durchgefahrt

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht untersucht

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tabingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer
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2.6 ASG Rohmischwasser aller Brunnen vor Carix

Prafberichtsnummer. AR-24-JT-023845-01

Seite 1 von 2

«~ eurofins
Umwelt

Evemiz izt tJdoe rGmbH - EnstSmol-Strasse 2-0 -D-12072 Trbhige s

Zweckverband Ammertal-Schonbuchgruppe
Daimlerstrafie 1
71088 Holzgerlingen

Titel: Priifb ericht zu Auftrag 22436309
Prifberichtsnummer:; AR-24-JT-029849-01

Auftragshezeichnung: Mikrobiologische Rohwass eruntersuchung
Probenahmeort: ASG Auslauf

Anzahl Proben: 1

Probenart: Rohwasser (Trinkwasser)

Probenahmedatum: 25.09.2024

Probenehmer: ZV Ammertal-Schionbuchgruppe, Dennis Schaber
Probeneingangsdatum: 25.09.2024

Prifzeitraum: 2509.2024 -27.092024

Die Prifergebnisse heziehen sich ausschliellich auf de untersuchten Prifgegenstdnde. Sofern die Probenshme nicht durch unser Labor oder in
unszerem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewdhr Gbemommen. Dieser Prifhericht erthak eine gualifidete eleltronische Signatur und darfnur
vollstandig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
LIMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Yerkaufsbedingungen (AVE), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVE konnen Sie unter
hittp: iivasswv.eurofing defumweltlavi aspx einsshen,

Das beaufragte Pruflaberatorium ist durch die D Akk'S nach DIM EN ISOAEC 170252018 akkreditiert. Die Akkrectierung gift nur fur den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefihrten Umfang.

Anhiange:
ML EpOrt AR-24-UT-0 2084007 2

Irene Baumann Digital signiert, 27.09.2024 (( DAKKS
Prafleitung Catharlna Wag_ner Deutsche
Analytical Service Manager Akkreditierungsstelle

+49 7071 700743 D-PL-14201-01-00
Eurofine Instiut Jager GmoH Tel. HO 7071 7007 0 GF: Hanes Ak man Bankue bcuag: UnGredk Bak
EnstSmon Strasse 2-4 Fax +H9 7071 7007 77 RegEtege nch tStitigart, HRE 3827 68 BLZ 207 300 17
DIOT2 TG s A W E=te g b @B 0 roes e USt-D.Nr. DE 245713889 1o 7 00D 000500

W B TS e nmiwe it IBAN DE15 20713 0017 7000 DD0OG00

BIC/SINIFT HYVEDEMME1T

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partner
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.o H Prufberichtsnummer: AR-24-JT-029849-01
<~ eurofins

Seite 2 von 2
Umwelt
Entnahmestelle Gesamtrohwasser
vor CARIX
Teis 416048-SE-0001
Probenahmedatum/ -zeit | 25.09.2024 08:45
Probenahmeverfahren Zweck a
Probennummer 224114254
|Parameter |Lab. |Akkr.|Me|hode BG Einheit
Probenahme
Probenahme mikrobiol . G DIN EN IS0 19458 (K19): X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (C12), frei T ue [ IS0 7SS 0,05 ma/) nu?
\Wassertemperatur T NG ?5;?63_?30“ (©4) °C 13.0
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli T NG ﬁ:qq;gé&i\?:_ggns-w KBE/00 ml a
Intestinale Enterokokken T NG ﬁ!?;géﬁg‘_zfg” KBE/00 ml a
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Clostridium perfringens, DIN EN IS0 14189 (K24):
T NG KBE/100 ml a
einschliefilich Sporen 2016-11 m
Coliforme Bakterien T |Ne ﬁjg\‘zfgéﬁ;g&f%‘ KBE/00 m 0
i<oloniezahl bei 22°C T [ue [Tk $43 Absatz ) KBEN ml 0
i<oloniezahl bei 36°C T g [T S5 Absatz G KBE/ mI 0
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfuhrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Pruflabors
X - durchgefahrt

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht untersucht

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tabingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISC/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen | und Il bei Entringen sowie den
Brunnen | und Il bei Poltringen p
A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen osus uno partaer
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